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Editorial:
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Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégataire didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace.
Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments techniques et financiers du service public de l’eau potable. De nombreux éléments sur la qualité du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce rapport.
Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties :
· Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée, organisée pour une appropriation et une compréhension rapide du contenu représentant les événements marquants de l'année, les travaux réalisés, les chiffres clés et les indicateurs de performance du service…
· Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et complète : votre patrimoine, les interventions réalisées réparties par communes, le détail des calculs des indicateurs… 
 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers. 
Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter à ce rapport.
[image: image104.png]


En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre territoire. Bonne lecture !
Richard CABEZA
Le Directeur Régional CENTRE OUEST BRETAGNE
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Les chiffres clés[image: image116.png]
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Comparatif des chiffres clés 

	
	2016
	2017
	Evolution N/N-1

	Volumes assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur (m3)
	314 203
	331 386
	5,47%

	Volumes épurés (m3)
	483 805
	449 661
	-7,06%

	Nombre de branchement raccordés
	2 902
	2 980
	2,68%

	Linéaire de réseau total (kmL)
	76,137
	76,23
	0,12%

	Quantité de boues évacuées
	81,934 tMS
	113,298 tMS
	38,28%

	Prix de l’eau
	2,91
	3
	3,3%


Les temps forts de cette année

· Les améliorations sur le réseau et les conditions météorologiques ont permis de limiter les débordements sur l’année 2017. Un seul débordement a été constaté lors des fortes pluies le 11 Décembre 2017 avec un volume journalier de 4 333m3 en entrée de STEP. 3 autres événements sont à signaler, 2 suite à la rupture du refoulement de PR Ménez Gorre et 1 autre suite à une coupure d’électricité suite à de forts orages en Juin 2017..

· L’engagement d’une discussion avec la base militaire de l’Ile Longue suite à une demande d’extension de leur part, provoquant une augmentation des volumes rejetés. L’étude sur les eaux parasites est actuellement toujours en cours. Des travaux sont prévus sur 2018 et 2019 pour améliorer l’intrusion d’eau de mer et d’eaux parasites.

· La confirmation de la bonne qualité des eaux épurées de la station d’épuration membranaire malgré des dépassements en bactériologie. 
· Plusieurs opérations de renouvellements d’armoires électriques et pompes ont été réalisés sur les postes de refoulement de CROZON.

· Le Projet de transformation du bassin à marée en bassin tampon a été validé par tous les services. Les travaux sont prévus en 2018.Il est également prévu de mettre en place 2 racks membranaires supplémentaires en Juin 2018. 

Les principaux travaux réalisés dans l’année

· De nombreux travaux de réhabilitation ou renouvellement de réseaux ont été réalisés en 2017 :

· Rue de Verdun : 

· Réhabilitation de 55ml de réseaux de 150mm et 3 branchements

· Rue Alsace Lorraine :

· Réhabilitation de 270ml de réseaux de 150mm et 55 branchements

· Rue Louis Pasteur :

· Renouvellement de 150ml de réseaux de 200mm et 14 branchements

· Rue Ty Ar Gall :

· Réhabilitation de 165ml de réseaux de 200mm et 10 branchements

· Boulevard de la France Libre :

· Réhabilitation de 150ml de réseaux de 200mm et 2 branchements

· Réhabilitation de 35ml de réseaux de 250mm 
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Accueil :  Rue Teilhard de Chardin- ZA Sequer nevez ~ Téléphone : 02 77 62 40 00  (prix dun appel local)
29120 PONT L ABBE Du lundi au vendredi, de 8h00 a 18h00
Du Lundi au Vendredi, de 8h & 18h
Dépannage 24h/24 : 02 77 62 40 09  (prix dun appel local)

SPECIMEN Courrier : TSA 99103
01 Janvier 2018 29129 PONT L'ABBE CEDEX
Référence a rappeler 4
Fededededek 3

DESTINATAIRE

DE LA FACTURE [
dkkkkk
dkkkkk

NOM DU CLIENT

Hkkkk Kkkdkk

Collecte et traitement des eaux usées :

COMMUNE DE CROZON

Ce document est une simulation de facture.
Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC 76,20 €
Consommation TTC 284,35 € soit 0,0024 €/Litre
Total facture TTC 360,55 €

360,55 € ‘

SAUR SAS au capital de 101529000€ RCS Nanterre 339379984 Siége Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font I'objet d'un traitement informatique destiné a la gestion de votre dossier client. C aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accés et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant 8 SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée a SAUR dans le
cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.
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BRANCHEMENT AL Information
Numéro [ Diamétre m3
CROZON | 120 Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION 120
SPECIMEN FACTURE N° Simulation Tranche Quantité | Prix/U | Consommation | Abonnement | TVA
Collecte et traitement des eaux usées 306,17 € HT 336,79 €TTC m3 m3 €HT €HT €HT %
Abonnement part Communale 07-2017 / 06-2018 31,80 | 10,00
Abonnement part SAUR 07-2017 / 06-2018 37,47 | 10,00
Consommation part Communale 07-2017 / 06-2018 120 0,9500 114,00 10,00
Consommation part SAUR 07-2017 / 06-2018 120 1,0242 122,90 10,00
Tranche Quantité Prix/U | Consommation | Abonnement | TVA
| Organismes publics 21,60 € HT 23,76 € TTC m3 m3 €HT €HT €HT %
| Modemnisation des réseaux (Agence de I'eau) 07-2017 / 06-2018 120 0,1800 21,60 10,00
HT is a TVA : 327,77
| Total Facture 360,55 € TTC Soumis & TVA 321,71

ABONNEMENT

TVA sur les débits :

ORGANISMES PUBLICS

Montant indépendant de la consommation correspondant a la mise a
disposition des services et destiné a couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m? enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n’a

pas été possible de relever le compteur, la consommation peut étre
estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et

du traitement des eaux usées.

32,78 €

Les Agences De I'Eau sont des établissements publics de I'Etat et ont
pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et
préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée Voies navigables de France concerne les communes qui
prélévent ou rejettent de I'eau dans une voie navigable.

Conformément & article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué a tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
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Accueil :  Rue Teilhard de Chardin- ZA Sequer nevez ~ Téléphone : 02 77 62 40 00  (prix dun appel local)
29120 PONT L ABBE Du lundi au vendredi, de 8h00 a 18h00
Du Lundi au Vendredi, de 8h & 18h
Dépannage 24h/24 : 02 77 62 40 09  (prix dun appel local)

SPECIMEN Courrier : TSA 99103
01 Janvier 2017 29129 PONT L'ABBE CEDEX
Référence a rappeler 4
Fededededek 3

DESTINATAIRE

DE LA FACTURE [
dkkkkk
dkkkkk

NOM DU CLIENT

Hkkkk Kkkdkk

Collecte et traitement des eaux usées :

COMMUNE DE CROZON

Ce document est une simulation de facture.
Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC 74,68 €
Consommation TTC 274,48 € soit 0,0023 €/Litre
Total facture TTC 349,16 €

349,16 € ‘

SAUR SAS au capital de 101529000€ RCS Nanterre 339379984 Siége Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n° FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font I'objet d'un traitement informatique destiné a la gestion de votre dossier client. C aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accés et le cas échéant d'un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant 8 SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, Guyancourt. Toute information communiquée a SAUR dans le
cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.
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BRANCHEMENT AL Information
Numéro [ Diamétre m3
CROZON | 120 Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION 120
SPECIMEN FACTURE N° Simulation Tranche Quantité Consommation | Abonnement | TVA
Collecte et traitement des eaux usées 295,82 € HT 325,40 €TTC m3 m3 €HT €HT %
Abonnement part Communale 07-2016 / 06-2017 30,90 | 10,00
Abonnement part SAUR 07-2016 / 06-2017 36,99 | 10,00
Consommation part Communale 07-2016 / 06-2017 120 0,9100 109,20 10,00
Consommation part SAUR 07-2016 / 06-2017 120 0,9894 118,73 10,00
Tranche Quantité Consommation | Abonnement | TVA
[ organismes publics 21,60 € HT 23,76 €TTC m3 m3 €HT €HT %
| Modemnisation des réseaux (Agence de I'eau) 07-2016 / 06-2017 120 0,1800 21,60 10,00
HT soumis a TVA : 317,42 €
| Total Facture 349,16 € TTC i soumis 8 TVA 11142 €

ABONNEMENT

ORGANISMES PUBLICS

Montant indépendant de la consommation correspondant a la mise a
disposition des services et destiné a couvrir des charges fixes.

CONSOMMATION

Volume en m? enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsqu'il n’a

pas été possible de relever le compteur, la consommation peut étre
estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et

du traitement des eaux usées.

Conformément & article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué a tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Les Agences De I'Eau sont des établissements publics de I'Etat et ont
pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et
préserver les milieux aquatiques.

La taxe intitulée Voies navigables de France concerne les communes qui
prélévent ou rejettent de I'eau dans une voie navigable.





La vie de votre contrat
Le service de l’assainissement du contrat CROZON est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2010, arrivera à échéance le 31 décembre 2021.
Les avenants du contrat
	
	Date
	Description

	Avenant n°1
	12/05/2015
	Intégration du réseau de collecte des eaux usées du quartier de Tal Ar Groas et de la bâche de sécurité de Toul AN Trez, des évolutions en matière de traitement des boues, des réactifs et de l’énergie consommée
Modification des pratiques de contrôle de raccordement des usagers


Les conventions du contrat
Les conventions de traitement des matières de vidange
	Objet
	Date de signature
	Date d’échéance
	Commentaire

	Convention pour la réception de matières de vidange et graisses : société HdeO
	08/06/2011
	1 an renouvelable
	

	Convention pour la réception de matières de vidange et graisses : société Sani Ouest
	26/05/2011
	1 an renouvelable
	

	Convention pour la réception de matières de vidange et graisses : société SARP OUEST Saniroise
	06/01/2015
	1 an renouvelable
	

	Convention pour la réception et le traitement des matières de vidange du Festival du Bout du Monde de CROZON
	Signature annuelle
	1 an
	


Les conventions de traitement des boues
	Objet
	Date de signature
	Durée
	Commentaire

	Convention pour l’utilisation de la fosse de Mme Rospars pour augmenter les capacités de stockage des boues d’épuration de la station communale actuelle
	01/01/2017
	2 ans
	


Les autres conventions
	Objet
	Date de signature
	Durée
	Commentaire

	Convention pour la communication de la liste des consommations d’eaux facturées aux abonnés par la Communauté des Communes de la Presqu’île de CROZON
	10/10/06
	6 ans
A compter du 01/01/06
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Présentation  de l’organisation SAUR 

La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des territoires, assure une couverture nationale grâce à 6 Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) et 20 Directions Régionales (DR) (dont 2 dans les DOM) composées de 60 Agences qui ont en charge la bonne exécution des contrats. 
L’implantation de ces directions régionales et agences assure une proximité et une réactivité au service de ses clients collectivités et consommateurs.

En appui de la Direction Régionale, la Direction Opérationnelle et le Centre de Pilotage Opérationnel, regroupent l'ensemble des services pour mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux besoins de votre territoire.

  NOTRE STRATÉGIE

· Une méthodologie approuvée.

· Une organisation et des outils innovants.

· Des équipes et des compétences locales mobilisées 24h/24.

Notre CPO est le dispositif centralisé de supervision et de pilotage en temps réel de l’exploitation 
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Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de l’eau devient intelligent et interactif. 

Des experts métiers permettent de garantir une gestion optimale de vos installations et mettent leurs compétences à votre service des collectivités en intégrant vos enjeux spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps réel des milliers de données, directement issues du terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la politique de l’eau sur votre territoire.

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux remontées d’informations des différents capteurs.

Le CPO permet de mettre à votre disposition le meilleur de la technologie en vous faisant bénéficier des dernières avancées en matière de R&D et d’innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de proposer un service adapté aux besoins spécifiques de chaque collectivité pour répondre aux exigences des territoires en offrant à tous l’excellence d’une même qualité de service à un prix maitrisé.


Les smart solutions by saur

Le meilleur des technologies au service de votre collectivité et de l’industrie.
Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l’eau est un axe clé de notre politique d’innovation. 

Saur innove en partenariat avec des start-up afin de relever les défis de demain : gestion de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la ressource et de la distribution et suivi permanent de la qualité de l’eau. 

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement notre performance opérationnelle sur tous les territoires et nous créons de nouveaux services pour mieux préserver la ressource en eau, le patrimoine et l’environnement afin de répondre aux 4 grands enjeux de la politique de l’eau.
 4 enjeux : des solutions innovantes
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ENJEU 1 Gestion de la ressource
① Maîtriser et gérer la ressource en eau 
Aquavision© permet de :
· Gérer en continu et de sécuriser la ressource en connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et quantitatifs et leur évolution dans le temps ; 

· Pérenniser la ressource et éviter des surcoûts d’exploitation, voire de limiter les investissements.
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AquaStandard – Control ou Sécurité
         Aqua 3D
② Améliorer la performance d’eau potable en détectant les fuites plus rapidement
EAR© (Ecoute Active de Réseaux) permet : 

· D’assurer une localisation précise des fuites et de les réparer au plus vite

· Une écoute acoustique fiable en continu des réseaux.


[image: image5]
ENJEU 2 Sécurisation et surveillance de la qualité de l’eau
③ Améliorer en temps réel la performance et la fiabilité des réseaux de distribution d’eau
Intellitect© (sondes multi-paramètres) permet :

· D’assurer la détection rapide d’anomalies ou de zones de défaillances critiques ;

· D’anticiper les dysfonctionnements ;

· De sécuriser 24h/24 la distribution d’eau aux abonnés ;

· D’obtenir une meilleure maîtrise de la qualité de l’eau et de son évolution dans les réseaux.

④ Garantir la sécurité sanitaire de l’eau : R&D
Les procédés de la R&D de Saur :

· Le CarboPlus© permet d’éliminer un très large spectre de micropolluants dans l’eau et des résidus médicamenteux à un coût maîtrisé.
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ENJEU 3 Maitrise de la consommation
⑤ Mieux informer les clients grâce à une télérelève intér-opérable
La Télérelève permet :

· Pour les consommateurs, de suivre les consommations d’eau ; 

· Pour la collectivité et les exploitants, de suivre les rendements sectoriels des réseaux et les pics de consommation.
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ENJEU 4 Transition énergétique
⑥ produire de l’énergie verte : R&D
Les procédés de la R&D de Saur :

· La méthanisation permet de développer de l’énergie à partir de la digestion des boues de station d’épuration et de déchets organiques périurbains.
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Les représentants du contrat

Organisation de la direction régionale
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La gestion du service de l’eau est assurée en continuité de service par une organisation d'astreinte qui permet de mobiliser plus de 30 personnes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Afin d'obtenir une efficacité maximum en répondant de manière adaptée à chaque situation, le service de permanence est constitué :
De techniciens d'exploitation joignables par téléphone 24h/24 : ce sont ces techniciens qui assurent les missions opérationnelles sur le terrain et réceptionnent et assurent eux-mêmes les interventions sur alarmes.
D’électromécaniciens, qui assurent la surveillance des installations électromécaniques et qui sont immédiatement alertés en cas de panne nécessitant des compétences en automatisme, électricité ou mécanique.
D'un encadrant qui assiste les techniciens. Il réceptionne les appels clients et assure la coordination des opérations et l'assistance technique. Il peut décider de renforcer le dispositif en appelant des personnes hors astreinte.
Un cadre est également de permanence sur la Direction Régionale. Sa mission, en cas de problème, est d'assurer les contacts avec les élus, les administrations, la presse, de prendre les décisions adaptées, d'engager tous moyens qu'il juge utiles pour régler la crise et de mobiliser l'échelon régional voire national de SAUR en cas de besoin, en particulier pour la gestion des crises majeures pouvant avoir une répercussion médiatique, sanitaire ou environnementale.


Votre patrimoine
	Synthèse de votre patrimoine

	Station(s) d’épuration
	1

	Capacité épuratoire (eq Hab)
	17 700

	Poste(s) de relevage
	27

	Linéaire de conduites (KmL)
	76,23


Le réseau
Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduite à écoulement gravitaire et de conduite de refoulement. 

En 2017, le linéaire de canalisations est de 76,23 km. 

Répartition par matériau
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	Matériau
	Valeur (%)

	Pvc
	35,87

	PVC CR8
	21,28

	Grès
	4,43

	Fonte
	3,24

	Amiante ciment
	1,78

	Autres
	33,25
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Répartition par diamètre
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	Diamètre
	Valeur (%)

	Circulaire 200
	52,72

	Circulaire 
	17,61

	Circulaire 160
	11,56

	Circulaire 300
	4,54

	Circulaire 110
	3,33

	Autres
	10,24



Vos branchements
Pour mieux comprendre :

Le Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de collecte d’eaux usées au réseau de collecte intérieur d’un client. 
Le Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le service de distribution de l’eau.
	Nombre de branchements
	2016
	2017
	Evolution N/N-1

	Total de la collectivité
	2 902
	2980
	32,3%


Cette répartition prend en compte les branchements en service (actif, en cours de modification, en cours de résiliation ou en attente de mise en service).
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Les volumes assujettis à l’assainissement
L’assiette d’assujettissement : La redevance assainissement est assise sur tous les volumes d’eau prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution publique ou toute autre source ou puits privé. Les volumes suivants sont les volumes assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur.
	Volumes assujettis à l’assainissement
	2016
	2017
	Evolution

	Total de la collectivité
	314 203
	331 386
	5,47%


La relation avec les clients : les réclamations
	Motifs de réclamations
	2016
	2017
	Evolution

	Facturation encaissement
	6
	14
	133,3%

	Qualite de service
	1
	1
	0%
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Le Traitement
Evolution générale
Evolution générale des charges entrantes (volumes et DBO5)

Charge hydraulique
	
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires 
	47,52%
	43,30%
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Charge polluante : Volume entrant X concentration DB05 par rapport capacité nominale
	
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires
	52,5%
	53,70%
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Les volumes (en m3) 
	Nom de l’installation
	Situation du point mesuré
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaire
	Entrée
	504 364
	458 398

	
	Sortie
	483 805
	449 661


Les consommations électriques

Le tableau ci-après présente les consommations d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de l’exercice (Les consommations présentées ci-après sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie) :

	
	2016
	2017

	Consommation en KWh
	1 233 376
	1 210 295
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Les boues et les sous-produits
Les boues sont des résidus produits par une station d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de boues d'épuration selon qu'elles proviennent des différents procédés de traitement des eaux usées (exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue biologique, boue mixte,...)
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Production de boues (en tMS)
	
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires
	88,49
	105,251


Evacuation des boues (en tMS)
	
	Destination
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires
	Boues TE vers compos. produit
	38,792
	39,078

	
	Boues TE vers épandage
	43,142
	74,22


Les sous-produits : Refus Grille (en kg)
	
	Destination
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires
	Refus dégr. PE vers décharge
	7 627
	9 003


Les apports extérieurs (en kg)
	
	
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERE DE VIDANGE CROZON 2010 (en Mètre cube)
	1 140
	563




Pour mieux comprendre :
Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, nous présentons ci-dessous une évaluation de la conformité par l’exploitant en appliquant les règles de calcul définies dans la réglementation. 

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été communiqué avant la réalisation de ce document. L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée à la collectivité, à l’exploitant et à l’Agence de l’eau avant le 1er mai de l’année N+1. 

Remarque : Pour les installations dont la capacité est inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement et les évaluations de conformité n’interviennent que tous les deux ans.

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de traitement de l’installation et les conditions de fonctionnement peuvent expliquer des évolutions de conformité.

L’exploitant reste à votre disposition pour vous expliquer ces évolutions.

Synthèse de la conformité des STEP
Nombre de bilans journaliers réalisés
	STEP
	2016
	2017

	STEP Lostmarch membranaires 
	25
	25
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2017
	QUALITE DES REJETS

	P254.3 : Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau
	Charge DBO 5 (kg/j)
	P206.3 : Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation
	Tonnes de matières sèches totales de boues évacuées

	48
	560,95
	100%
	113,298 tMS

	Pourcentage de bilans sur 24H réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la réglementation
	Données de Consolidation
	
	Données de Consolidation


	QUALITE DES REJETS

	D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau des eaux usées
	D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

	1
	113,298 tMS

	Nombre d’autorisations signées par la collectivité et transmises au délégataire.
	Quantité de boues évacuées des ouvrages d’épuration.


	PERFORMANCE DE RESEAU

	P202.2 : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale de collecte des eaux usées
	Linéaire de réseau de collecté eaux usées hors branchement situé à l’amont des stations d’épuration (y compris pluvial)
	P255.3 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées
	Charge de DBO5 Collecté (estimée) (kg/j)
	P201.1 : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
	Nombre de branchements desservis (raccordés/raccordables)

	82
	76,23
	10
	561
	2980
	3 840

	Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau. Il est obtenu en faisant la somme des points
	Données de consolidation
	
	Charge de BDO5 Collecté (estimée)
Données de consolidation
	Nombre de branchements desservis (raccordés / raccordables)
Il s’agit du quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif. Cet indicateur n’est pas calculé par le délégataire, seul le nombre de branchement raccordé est ici indiqué.
	Données de consolidation


	PERFORMANCE DE RESEAU

	P253.2 : Taux moyen de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées
	Longueur cumulée du linéaire de canalisation renouvelé au cours des années N-4 à N (km)
	Longueur du réseau de collecte au 31/12 (hors pluvial) (km)

	0,04
	0,145
	76,23

	Rapport du linéaire de réseau de collecte des eaux usées (hors branchement) renouvelé les 5 dernières années sur la longueur totale du réseau de collecte des eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, seules les données élémentaires seront fournies.
	Données de consolidation
	Données de consolidation


	PERFORMANCE DE RESEAU

	P251.1 : Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers
	Nombre de demande d’indemnisations déposées
	P252.2 : Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage
	Linéaire de réseau de collecte eaux usées, hors branchements situés à l’amont des stations d’épuration (y compris le pluvial)

	0
	0
	0
	76,23

	
	Données de consolidation
	Nombre de points noirs pour 100 km
	Données de consolidation


	SERVICE  A L’USAGER

	D201.0 : Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
	D204.0 : Prix TTC du service d'assainissement collectif au m3 pour 120 m3 au 01/01/N+1 (€)
	D204.0 : Prix TTC du service d’assainissement collectif au m3 pour 120 m3 au 01/01/N (€)

	0
	3
	2,91

	
	
	


	SERVICE A L’USAGER

	P257.0 : Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente, service de l’assainissement collectif
	Montant des impayés au 31/12/2017
	Chiffre d’affaire TTC facturé N-1 (hors travaux) (€)
	P258.1 : Taux de réclamations du service de l’assainissement pour 1000 ab
	Nombre d’abonnés raccordés

	1,05
	11402,7
	1 086 337
	0
	2980

	Taux d’impayés au 31/12/ N sur les factures émises au titre de l’année N-1 (N étant l’année du RAD)
	Données de consolidation.

	Données de consolidation
	
	Données de consolidation


	SOLIDARITE

	P207.0 : Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité du service de l'assainissement collectif (€)
	Volume facturé (m3)
	Montants en Euros des abandons de créances

	0
	331 386
	0

	
	Données de consolidation
	Données de consolidation



Les interventions d’exploitation
Les opérations d’hydrocurage du réseau
Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, SAUR assure des campagnes préventives d’hydrocurage des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes etc.)

Les passages caméra
Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement. Elles se font après curage au moyen d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, branchement pénétrant, problème de joint, contre pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc.
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Les interventions de maintenance

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, matériel, dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiées.
	
	2016
	2017

	Entretien niveau 2
	48
	51

	Contrôles réglementaires
	36
	37
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Entretien niveau 1 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective simple (réglages, remplacement de consommables, graissages 
Entretien niveau 2 : désigne les opérations de maintenance préventive et / ou corrective de complexité moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou sous équipements).
Pour mieux comprendre : 
Ces interventions peuvent être soit de nature :
· Curative : opération faisant suite à un dysfonctionnement ou à une panne
· Préventives : opération réalisée lors du fonctionnement normal d’un équipement afin d’assurer la continuité de ses caractéristiques de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne.
	Type
	2016
	2017

	Curatif
	32
	25

	Préventif
	16
	26


Contrôles réglementaires : ils permettent de vérifier la conformité des installations ci-dessous afin de garantir la sécurité du personnel :
· Installations électriques
· Systèmes de levage
· Ballons anti-béliers
Contrôles métrologiques : ils permettent de vérifier la justesse des appareils de mesures (débitmètres, préleveurs entrée / sortie STEP, échelles de mesure hauteurs ….) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données récoltées


TELEGESTION DES INSTALLATIONS - ARRET DU RTC ET DU GSM DATA
Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l'eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd'hui amenées à disparaitre au profit des communications numériques IP.
Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d'arrêt de service des opérateurs téléphoniques.
Dès la fin de l'année 2018 certains services ne seront plus opérationnels chez Orange. Puis l'ensemble des services des opérateurs téléphoniques cesseront d'ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations.
Une présentation en annexe du RAD vous informe de ces changements qui impactent votre service d'eau ou d'assainissement, afin d'anticiper l'adaptation des systèmes de télégestion.
Les installations concernées sur votre périmètre sont les suivantes : 
	SITE
	LIAISON
	Nouveau matériel
	Modification nécessaire
	Prévu au renouvellement

	PR Atlantique
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de Clouchouren
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de la route de Dinan
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de l'Armorique
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de Lescoat
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de L'Etang
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de Menez Gorre
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de Pen ar Ro
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR de Toul An Trez
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR du CES
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR du Coadic
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR du Loch
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR du Menhir
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR du Portzic
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Hent Poraon
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Ile Longue 1
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Kerbasguen
	Sofrel S510 GSM
	Reparamétrage du poste en GPRS
	2018
	2019

	PR Lamboezer
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Port du Fret
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Postofort
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Postolonnec
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	PR Trélannec
	Sofrel S530 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-

	STEP Lostmarch membranaires
	Sofrel S550 RTC
	Carte GSM-3 Sofrel ou routeur externe 3/4G
	2019-2022
	-


STATION DE LOSTMARC’H
Certains postes de travail nécessitent des adaptations pour la sécurité des agents :
· Mise en place de barres anti-chutes sur les trappes d’accès du local pompes à marée (Hauteur de vide 3 m)
· Adaptation d’une échelle mobile à glisser dans des rails pour descendre dans les réacteurs membranaires ; l’utilisation d’une échelle double brin n’est pas sécurisante pour le personnel en cas d’intervention
· Protection sur les arbres de transmission des pompes à marée
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	Trappe d’accès au local pompes à marée
	Arbres des moteurs sans protection


réseau
1) Réduction des eaux parasites :
La mise en place d’un programme de réhabilitation du réseau d’assainissement suite aux différentes études et analyses du réseau a été réalisée. Une étude diagnostique a eu lieu en 2017.
La poursuite des démarches engagées auprès des instances de l’Ile Longue est nécessaire pour réduire, dès l’origine, les problèmes récurrents d'entrées d'eaux parasites et d'eaux de mer (à chaque grand coefficient de marée : 80 à 100 m3/j) ; une présentation de l’étude réalisée fin 2013 a été organisée le 27 février 2015.La démarche est toujours en cours.
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2) Concernant les postes de relevages, et faisant suite aux différents points évoqués précédemment :
· PR Pen An Ero : Travaux de réhabilitation du poste prévus en 2018
· PR Clouchouren: Problèmes d'étanchéité du poste, du fait de la structure béton du poste en très mauvais état. Travaux programmés en 2019
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4) Odeurs H2S
Suite à des problèmes récurrents de mauvaises odeurs sur certaines parties du réseau, au centre-ville et à Morgat entre autres, il est prévu de réaliser un traitement sur le poste de Toul An Trez et de déplacer le poste de traitement de l’étang au poste d’Ile Longue 1.
Une étude réalisée en parallèle par les sociétés YARA et SAUR montrent également l’impact de la mauvaise qualité des effluents de la base de l’Ile Longue sur les teneurs en H2S dans le réseau en aval.
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COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION
ANNEE 2017

(en application du décret du 14 mars 2005)

GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT

28/05/2018

Reégion OUEST
Centre OUEST BRETAGNE
Département FINISTERE
Collectivité CROZON-ASST
LIBELLE En milliers d'Euros Année 2016 Année 2017 Ecart en KEur
PRODUITS 1032,4 1113,5 81,1
Exploitation du service 507,9 509,3
Collectivités et autres organismes publics 456,0 513,9
Travaux attribués a titre exclusif 46,8 49,8
Produits accessoires 21,8 40,5
CHARGES 1149,5 1206,6 57,0
Personnel 163,2 146,3
Energie électrique 105,7 107,3
Produits de traitement 20,4 30,3
Analyses 12,5 14,1
Sous-traitance, matiéres et fournitures 137,2 119,1
Impéts locaux, taxes et redevances contractuelles (1) 4,5 4,9
Autres dépenses d'exploitation 53,1 64,3
- Télécommunications, poste et télégestion 72 74
- Engins et véhicules 21,6 18,0
- Informatique 13.8 153
- Assurances 1.7 -7.1
- Locaux 6.8 8.1
- Divers 2,0 27
Contribution des services centraux et recherche 431 49,1
Collectivités et autres organismes publics 456,0 513,9
- Part collectivité 409.0 4659
- Autres organismes publics 47,0 48,0
Charges relatives aux renouvellements 146,9 150,8
- Pour garantie de continuité du service 110,6 1145
- Programme contractuel 36,3 36,3
Charges relatives investissements du domaine privé 2,8 2,9
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux 4,2 3,4
RESULTAT AVANT IMPOT 1174 93,0 24,1
RESULTAT 17,1 -93,0 24,1

(1) Si Impots locaux, taxes et redevances contractuelles :

y compris redevance domaniale: département,région, Etat et redevance d'occupation du

domaine public de la collectivité.

(2) Si Annuités emprunt collectivité prises en charge

comprennent: annuités d'emprunt, smoﬂlssemenlsgdrolis d'exploitation et charges financiéres contractuelles.

Conforme a la circulaire FP2E du 31/01/2006
Reéf: 120-023003 -295601 -02 2017120

Validé le 28/05/2018







Les installations

Les stations d’épuration
	
	Date de mise en service
	Capacité nominale (en eq.Hab)
	Nature de l’effluent
	Description
	Télésurveillance
	Groupe électrogène
	Commune

	STEP Lostmarch membranaires
	2010
	17 700
	Domestique séparatif
	Station d'épuration - Filière de traitement classi
	Oui
	Non
	CROZON


Les postes de relevage
	Commune
	Libellé
	Capacité nominale
	Année de mise en service
	Télésurveillance
	Groupe électrogène

	CROZON
	PR Aire des gens du voyage
	6 m3/h
	2010
	Non
	Non

	CROZON
	PR Atlantique
	0 m3/h
	2015
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Centre de plongée Quai Kador
	6 m3/h
	1995
	Non
	Non

	CROZON
	PR Centre nautique Postofort
	0 m3/h
	2005
	Non
	Non

	CROZON
	PR de Clouchouren
	41 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de la route de Dinan
	20 m3/h
	1998
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de l'Armorique
	20 m3/h
	1984
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Lescoat
	48 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de L'Etang
	50 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Menez Gorre
	47 m3/h
	1982
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Pen ar Ro
	33 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Toul An Trez
	144 m3/h
	2012
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du CES
	40 m3/h
	1991
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Coadic
	47 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Loch
	175 m3/h
	1982
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Menhir
	11 m3/h
	2000
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Portzic
	20 m3/h
	1991
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Gymnase du collège
	6 m3/h
	1995
	Non
	Non

	CROZON
	PR Hent Poraon
	0 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Ile Longue 1
	33 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	43 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Kerbasguen
	11 m3/h
	2009
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Lamboezer
	8 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Port du Fret
	42 m3/h
	2004
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Postofort
	8 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Postolonnec
	30 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Trélannec
	25 m3/h
	2014
	Oui
	Non


Le réseau

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu récepteur. Il ne comprend pas les branchements.

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 2017, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 76,23 km. 

Répartition par diamètre et matériau

	Matériau
	Diamètre (mm)
	Longueur (ml)
	Type
	Fonction

	Amiante ciment
	Circulaire 150
	436,23
	Gravitaire
	Eaux usées

	Amiante ciment
	Circulaire 200
	870,35
	Gravitaire
	Eaux usées

	Amiante ciment
	Circulaire 300
	47,54
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Autres
	130,94
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire
	11514,83
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 150
	1261,99
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 200
	5720,44
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 250
	39,59
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 300
	1461,1
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 350
	191,27
	Gravitaire
	Eaux usées

	Fonte
	Circulaire 250
	13,64
	Gravitaire
	Eaux usées

	Grès
	Circulaire 160
	44,41
	Gravitaire
	Eaux usées

	Grès
	Circulaire 200
	3104,57
	Gravitaire
	Eaux usées

	Grès
	Circulaire 250
	36,1
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire
	1496,33
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 125
	63,35
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 150
	275,78
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 160
	3919,48
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 200
	14717,48
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 250
	82,8
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 400
	495,94
	Gravitaire
	Eaux usées

	Pvc CR16
	Circulaire 200
	144,96
	Gravitaire
	Eaux usées

	PVC CR8
	Circulaire
	52,21
	Gravitaire
	Eaux usées

	PVC CR8
	Circulaire 160
	358,07
	Gravitaire
	Eaux usées

	PVC CR8
	Circulaire 200
	15633,97
	Gravitaire
	Eaux usées

	PVC CR8
	Circulaire 250
	148,16
	Gravitaire
	Eaux usées

	PVC CR8
	Circulaire 315
	28,06
	Gravitaire
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire ?
	358,8
	Refoulement
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 125
	302,45
	Refoulement
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 160
	4278,2
	Refoulement
	Eaux usées

	Autres
	Circulaire 75
	68,15
	Refoulement
	Eaux usées

	Fonte
	Circulaire 250
	503,09
	Refoulement
	Eaux usées

	Fonte
	Circulaire 300
	1950,63
	Refoulement
	Eaux usées

	Grès
	Circulaire 160
	188,78
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 110
	2538,69
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 125
	1453,68
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 140
	362,05
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 150
	173,83
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 160
	26,4
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 75
	1123,41
	Refoulement
	Eaux usées

	Pvc
	Circulaire 90
	612,71
	Refoulement
	Eaux usées

	Total
	
	76 230,46
	
	


Les équipements de réseau.

	Type d’équipement
	Nombre

	Chambre de détente
	6

	Tampons
	1443


Inventaire

	Libellé installation
	Libellé sous-installation
	Libellé équipement
	Marque et Type
	Date de mise en service

	PR Aire des gens du voyage
	
	Armoire électrique
	
	01/11/2009

	PR Atlantique
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	PR Centre de plongée Quai Kador
	
	Armoire Electrique
	Itecom
	09/06/2010

	PR Centre de plongée Quai Kador
	
	Pompe
	Flygt DP3057MT232
	26/08/2010

	PR Centre nautique Postofort
	
	Armoire électrique
	
	01/11/2004

	PR Centre nautique Postofort
	
	Pompe N°1
	Flygt MP 3068 HT 210
	11/09/2012

	PR Centre nautique Postofort
	
	Pompe N°2
	Xylem MP 3068 HT 210
	04/04/2017

	PR de Clouchouren
	
	Coffret Electrique
	
	15/04/2005

	PR de Clouchouren
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-210
	14/03/2017

	PR de Clouchouren
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-210
	09/03/2017

	PR de Clouchouren
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	21/04/2010

	PR de la route de Dinan
	
	Armoire électrique extérieure
	Itecom
	18/06/2013

	PR de la route de Dinan
	
	Clapet de non retour à boule P1
	Socla Type 408
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Clapet de non retour à boule P2
	Socla Type 408
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Clapet de non retour à boule protection
	Socla Type 408
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Clapet de pied crépine à boule fond de p
	Socla Type 408
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Echelle amovible
	
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Echelle en aluminium chambre à vannes
	
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Pompe N°1
	Xylem DP 3068 MT 470
	02/11/2016

	PR de la route de Dinan
	
	Pompe N°2
	Flygt DP3068MT470
	04/06/2010

	PR de la route de Dinan
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	19/05/2010

	PR de la route de Dinan
	
	Trappe de visite chambre à vannes
	
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Trappe de visite galva sur bâche
	
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Trappe de visite relevage panier de dégrillage
	
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Vanne manuelle de vidange
	Pont a mousson Euro 20
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Vanne manuelle protection coup de bélier
	Pont a mousson Euro 20
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Vanne manuelle refoulement P1
	Pont a mousson Euro 20
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Vanne manuelle refoulement P2
	Pont a mousson Euro 20
	01/09/1998

	PR de la route de Dinan
	
	Vanne manuelle sur canalisation gravitai
	Pont a mousson Euro 20
	01/09/1998

	PR de l'Armorique
	
	3 Poires de Niveau
	Grundfos 96003332-3
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Armoire électrique extérieure
	
	29/06/2016

	PR de l'Armorique
	
	Barres anti chutes
	
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Clapet de non retour à boule n°1
	Avk BOULE DN80
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Clapet de non retour à boule n°2
	Avk Boule DN80
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Echelle en acier
	
	30/09/2013

	PR de l'Armorique
	
	Pompe N°1
	Xylem NP3085.160SH255
	16/11/2016

	PR de l'Armorique
	
	Pompe N°2
	Xylem NP 3085 SH 255
	14/09/2016

	PR de l'Armorique
	
	Telesurveillance
	Itecom S530
	29/06/2016

	PR de l'Armorique
	
	Trappe de visite
	
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Vanne de vidange
	Avk Serie courte DN80
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Vanne manuelle à opercule caoutchouc n°2
	Avk serie courte FSH
	02/06/2010

	PR de l'Armorique
	
	Vanne n°1
	Avk Serie courte FSH DN80
	02/06/2010

	PR de Lescoat
	
	Ballon Sous Pression
	Massal Hydroplan
	09/10/2015

	PR de Lescoat
	
	Coffret Electrique
	Itecom 2 POMPES ATS48 S530 COMPRESSEUR
	20/10/2017

	PR de Lescoat
	
	Compresseur d'Air
	Compair luchard 501PUTS10-4035D300
	15/04/2006

	PR de Lescoat
	
	Débitmètre
	Siemens MAG5000
	01/10/2017

	PR de Lescoat
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard KRT F80-315/172UG
	15/04/2008

	PR de Lescoat
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard KRTF 80-250/172UG-S
	18/11/2015

	PR de Lescoat
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	21/04/2010

	PR de L'Etang
	
	Ballon Sous Pression
	Massal Hydroplan
	08/10/2015

	PR de L'Etang
	
	Clapets des pompes
	Avk Clapet a boule PA PFA10 dn80
	07/04/2011

	PR de L'Etang
	
	Coffret Electrique
	
	15/04/2005

	PR de L'Etang
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard KRTF 80-316/172UGS-220
	07/10/2015

	PR de L'Etang
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard KRTF80-316UG-S220
	12/05/2011

	PR de L'Etang
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	20/04/2010

	PR de Menez Gorre
	
	Armoire électrique extérieure
	Itecom
	19/06/2013

	PR de Menez Gorre
	
	Clapet de non retour à boule de refoulem
	Socla TYPE 408
	27/05/2002

	PR de Menez Gorre
	
	Clapet de non retour à boule de refoulem
	Socla TYPE 408
	27/05/2002

	PR de Menez Gorre
	
	Echelle en acier
	
	02/01/2014

	PR de Menez Gorre
	
	Poires de niveau
	Grundfos
	07/10/2013

	PR de Menez Gorre
	
	Pompe de surface verticale N°1
	Flygt NT3153.181SH
	07/10/2015

	PR de Menez Gorre
	
	Pompe de surface verticale N°2
	Flygt NT 3153 SH
	07/10/2015

	PR de Menez Gorre
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	18/06/2013

	PR de Menez Gorre
	
	Trappe de visite en aluminium
	
	01/06/1999

	PR de Menez Gorre
	
	Vanne d'aspiration n°1
	Avk Courte DN80 FSH PN16
	26/10/2010

	PR de Menez Gorre
	
	Vanne d'aspiration n°2
	Avk Courte DN80 FSH PN16
	26/10/2010

	PR de Menez Gorre
	
	Vanne de refoulement n°1
	Avk Courte DN80 FSH PN16
	26/10/2010

	PR de Menez Gorre
	
	Vanne de refoulement n°2
	Avk Courte DN80 FSH PN16
	26/10/2010

	PR de Menez Gorre
	
	Vanne de vidange
	Avk Courte DN80 FSH PN16
	26/10/2010

	PR de Pen ar Ro
	
	Ballon Sous Pression
	Massal Hydroplan
	08/10/2015

	PR de Pen ar Ro
	
	Coffret Electrique
	
	15/04/2005

	PR de Pen ar Ro
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard KRTF 80-252/114UEG-265
	21/03/2017

	PR de Pen ar Ro
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard KRTF 80-252/114UEG-265
	05/01/2017

	PR de Pen ar Ro
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	21/04/2010

	PR de Toul An Trez
	
	Armoire électrique
	
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Débitmètre
	Siemens MAG 5000
	12/09/2013

	PR de Toul An Trez
	
	Hydro ejecteur bassin tampon
	Flygt NP 3127 MT 438
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Poires de niveau
	
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Pompe  n°1
	Flygt NP 3153 HT 450
	20/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Pompe  n°2
	Flygt CP3152HT452
	16/06/2010

	PR de Toul An Trez
	
	Pompe  n°3
	Flygt NP 3153 HT 450
	21/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Sonde de niveau
	Hitec CP 5240
	10/10/2016

	PR de Toul An Trez
	
	Télésurveillance
	Sofrel S550 A 8 DI/4DO+WDG/RTC
	02/01/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Tour de desodorisation
	Europ environnement TCA  940  555L de charbon
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Vanne murale du bassin tampon
	
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Vanne murale du PR
	
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Variateur pompe 1
	Schneider electric ATV 312
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Variateur pompe 2
	Schneider electric ATV 312
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Variateur pompe 3
	Schneider electric ATV 312
	01/06/2012

	PR de Toul An Trez
	
	Ventilateur de desodo
	Europlast VCPL 200
	01/06/2012

	PR du CES
	
	3 Poires de Niveau
	Grundfos Regulateur 10 m
	22/04/2010

	PR du CES
	
	Armoire électrique
	Itecom
	22/04/2010

	PR du CES
	
	Clapet de non retour à boule de refoulement n°1
	
	05/04/2016

	PR du CES
	
	Clapet de non retour à boule de refoulement n°2
	
	05/04/2016

	PR du CES
	
	Pompe n°1
	Xylem NP 3127.185 SH 247
	26/10/2016

	PR du CES
	
	Pompe n°2
	Flygt NP3127SH246
	09/09/2013

	PR du CES
	
	Sonde piezzo
	Hitec CP5240_01 0-6m
	09/02/2016

	PR du CES
	
	Télésurveillance
	Sofrel S550
	22/04/2010

	PR du CES
	
	Trappe de visite en acier
	
	04/04/2016

	PR du CES
	
	Vanne manuelle à opercule de refoulement n°1
	
	04/04/2016

	PR du CES
	
	Vanne manuelle à opercule de refoulement n°2
	Flygt
	04/04/2016

	PR du CES
	
	Vanne manuelle à opercule de vidange
	Bayard
	04/04/2016

	PR du Coadic
	
	Ballon Sous Pression
	Massal Hydropan 500L
	05/06/2009

	PR du Coadic
	
	Clapets
	Socla 149B2240 type 418
	14/01/2011

	PR du Coadic
	
	Coffret Electrique
	Itecom 2 POMPES - 40A ATS48D32D + S530
	29/09/2017

	PR du Coadic
	
	Compresseur d'Air
	Compair luchard 501PUTS10-4035D300
	15/04/2006

	PR du Coadic
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard KRTF-80-250-222 UG-S 190
	08/04/2011

	PR du Coadic
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard KRTF-80-250/222 UG-8 190
	08/04/2011

	PR du Coadic
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	21/04/2010

	PR du Coadic
	
	Vannes
	
	15/04/2005

	PR du Loch
	
	2 Rails
	
	25/11/2010

	PR du Loch
	Chauffage, Climat., Sanitaire
	Convecteur
	Atlantic 117 BLANC 1500W
	25/11/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Armoire
	Itecom
	31/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Automate
	
	25/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Batterie de condensateurs
	Alpes Technologies Rectiphase
	01/01/1988

	PR du Loch
	Electricité
	Cellule Moyenne Tension N°1
	
	27/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Cellule Moyenne Tension N°2
	
	27/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Cellule Moyenne Tension N°3
	
	27/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Contrôleur d'isolement
	
	25/05/2009

	PR du Loch
	Electricité
	Disjoncteur Magnétothermique
	
	26/05/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Puissance - Variateur, démarreur, résist
	Sarel
	01/06/2000

	PR du Loch
	Electricité
	Télésurveillance
	Sofrel S550
	18/06/2010

	PR du Loch
	Electricité
	Transformateur
	
	26/05/2010

	PR du Loch
	Menuiserie, Serrurrerie, Clôture
	Echelle en aluminium
	
	07/11/2013

	PR du Loch
	Menuiserie, Serrurrerie, Clôture
	Trappe de visite
	
	12/10/2010

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Ballon Pompage de refoulement
	Charlatte HYDROCHOC
	24/09/2013

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Clapet de non retour à boule de refoulem
	Socla type 418 - 149B2474
	07/02/2011

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Clapet de non retour à boule de refoulem
	Bayard
	15/09/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Clapet de non retour à boule de refoulem
	Bayard
	15/09/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Poires de Niveau
	Grundfos poire 10 m ref 96003332-3
	19/01/2011

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Pompe de surface verticale N°1
	Grundfos
	04/11/2014

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Pompe de surface verticale N°2
	Grundfos S1-504-H3
	24/05/2012

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Pompe de surface verticale N°3
	Grundfos S1.80.125.500.4.62.H
	05/11/2014

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Sonde de niveau
	Hitec CP5240_0010mCE013F
	23/11/2016

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule d'aspiration n
	Pont a mousson FSH SC EURO 20
	15/01/2003

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule d'aspiration n
	Pont a mousson FSH SC EURO 20
	15/01/2003

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule d'aspiration n°1
	Pont a mousson Euro 20
	01/06/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule de refoulement
	Pont a mousson Euro 20
	01/06/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule de refoulement
	
	15/10/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule de refoulement
	
	15/09/2002

	PR du Loch
	Pompage de refoulement
	Vanne manuelle à opercule de vidange
	Pont a mousson Euro 20
	01/06/2002

	PR du Menhir
	
	Armoire de Commande
	Itecom
	27/04/2017

	PR du Menhir
	
	Clapet de non retour à battant
	Socla
	01/01/2002

	PR du Menhir
	
	Pompe n°1
	Flygt NP 3085 MT 460
	23/10/2013

	PR du Menhir
	
	Pompe n°2
	Flygt NP 3085 MT 460
	23/10/2013

	PR du Menhir
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	21/09/2013

	PR du Menhir
	
	TRAITEMENT DES ODEURS
	
	01/01/2002

	PR du Menhir
	
	Trappe de visite en acier
	
	01/06/1991

	PR du Menhir
	
	Vanne d'arrêt à volant
	Bayard
	01/01/2002

	PR du Menhir
	
	Vanne d'assèchement
	Pont a mousson
	01/01/2002

	PR du Menhir
	
	Vanne gravitaire
	Bayard
	01/01/2002

	PR du Menhir
	
	Vanne vidange refoulement
	Pont a mousson
	01/01/2002

	PR du Portzic
	
	Armoire électrique
	Itecom
	04/06/2010

	PR du Portzic
	
	Clapet de non retour à boule de refoulement n°1
	Avk Boule DN80
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Clapet de non retour à boule de refoulement n°2
	Avk A boule dn80
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Echelle en aluminium
	
	01/06/1991

	PR du Portzic
	
	Poire de Niveau
	Grundfos 96003332-3 - 10ML
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Pompe n°1
	Flygt NP3085SH253
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Pompe n°2
	Flygt NP3085SH253
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	28/02/2017

	PR du Portzic
	
	Trappe de visite N°1
	
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Trappe de visite N°2
	
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Vanne de vidange
	Avk Serie courte FSH DN65
	03/06/2010

	PR du Portzic
	
	Vanne manuelle à opercule de refoulement n°1
	
	04/01/2011

	PR du Portzic
	
	Vanne manuelle à opercule de refoulement n°2
	Avk Serie courte
	03/06/2010

	PR Gymnase du collège
	
	Armoire électrique
	Legrand 36255
	20/01/2011

	PR Gymnase du collège
	
	Pompe
	Ksb guinard AMAPORTER 502SE
	21/05/2010

	PR Hent Poraon
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	PR Ile Longue 1
	
	Coffret Electrique
	Itecom 2 POMPES 6-10A +S530+DEBIT+COMPRE
	22/09/2017

	PR Ile Longue 1
	
	Compresseur d'Air
	Compair luchard 501PUTS10-4035D300
	15/04/2006

	PR Ile Longue 1
	
	Débitmètre
	Siemens SITRANS F M MAG5100W NEW + MAG5000
	28/08/2015

	PR Ile Longue 1
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-195
	15/03/2017

	PR Ile Longue 1
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-195
	15/03/2017

	PR Ile Longue 1
	
	Préleveur
	Hach 4010 BL1011.55.11310
	21/04/2015

	PR Ile Longue 1
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	20/04/2010

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Clapet pompe N°1
	Avk Clapet a boule PA PFA10 dn80
	11/04/2011

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Clapet pompe N°2
	
	15/04/2005

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Coffret Electrique
	Itecom 2 POMPES 13-18A + S530
	14/09/2017

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard KRTF 80-250/74UG-260
	09/05/2011

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard Pompe KRTF 80-250/74UG-260
	24/05/2013

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	20/04/2010

	PR Kerbasguen
	
	Armoire électrique
	
	01/07/2009

	PR Kerbasguen
	
	Pompe 1
	Flygt CP 3068.180
	01/07/2009

	PR Kerbasguen
	
	Pompe 2
	Flygt CP 3068.180
	01/07/2009

	PR Kerbasguen
	
	Télésurveillance
	Sofrel S510
	01/07/2009

	PR Lamboezer
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	PR Port du Fret
	
	Coffret Electrique
	Itecom
	24/11/2017

	PR Port du Fret
	
	Pompe N°1
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-210
	15/03/2017

	PR Port du Fret
	
	Pompe N°2
	Ksb guinard Amarex NF 80-220/044ULG-210
	09/03/2017

	PR Port du Fret
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	20/04/2010

	PR Postofort
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	PR Postolonnec
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	PR Trélannec
	
	Télésurveillance
	Sofrel S530
	01/05/2014

	STEP Lostmarch membranaires
	AIR DE SERVICE
	Compresseur air 1
	
	21/05/2013

	STEP Lostmarch membranaires
	AIR DE SERVICE
	Compresseur air 2
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	AIR DE SERVICE
	Filtres réseau air
	Atlas copco DD9 + DDP9
	15/06/2009

	STEP Lostmarch membranaires
	COMMUNS
	Cloture
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	COMMUNS
	Pluviomètre
	Precis mecanique 3029/2
	16/03/2007

	STEP Lostmarch membranaires
	COMMUNS
	Portail
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	COMMUNS
	Potence mobile
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	COMMUNS
	Transpalette
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / PRELEVEMENT
	Preleveur sortie
	Hach BN8000.55.00139 - Inox 304 - 4X14L
	22/07/2009

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	BALLON Refoulement en mer N°3906
	Charlatte CHA 20A
	15/12/2003

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Clapet  à battant (2)
	
	27/07/2017

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Clapet anti retour principale
	
	01/06/1975

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Pompe marée n°1
	
	02/01/2014

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Pompe marée N°2
	Gourdin NIDN 125-400
	30/01/2014

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Vanne   aspiration +refoulement +vidange(5)
	Pont a mousson euro 23
	01/06/1975

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Vanne bassin a maree
	Avk 7022503004
	22/07/2009

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Vanne manuelle by-pass bassin
	
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	COMPTAGE SORTIE / REJET EN MER
	Vide cave
	
	15/06/2001

	STEP Lostmarch membranaires
	DESODORISATION
	Tour desodorisation
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	DESODORISATION
	Ventilateur
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Ballon eau industrielle
	Ksb guinard
	27/01/2017

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Debitmetre
	Siemens Mag5000
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Pompe 1
	Ksb guinard MOVITECH V10/6B
	19/11/2014

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Pompe 2
	Ksb guinard MOVITEC V10/6B
	02/01/2015

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Pompe 3
	Ksb guinard MOVITEC V10/6 VERTICALE MULTICELLUL
	05/10/2017

	STEP Lostmarch membranaires
	EAU INDUSTRIELLE
	Surpresseur
	Ksb guinard Ecom10.3.6
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Armoire électrique principale
	Sarel
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Automate ancienne STEP
	Schneider electric TSX 3722
	15/06/2001

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Batterie de condensateurs
	Merlin gerin VARLOGIC R6
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Câbles liaison Armoire principale
	
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Convecteurs
	
	15/06/2001

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Demarreur aérovis 1
	Telemecanique LH4N230Q7
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Demarreur aérovis 2
	Telemecanique LH4N230Q7
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Demarreur aérovis 3
	Telemecanique LH4N272Q7
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Demarreur aérovis 4
	Telemecanique LH4N272Q7
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Disjoncteur général Différentiel
	
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Onduleur monophasé
	Merlin gerin Variogic R6
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Telesurveillance
	Sofrel S550
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Variateur marée N°1
	Telemecanique altivar 46 ats46c11n
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Variateur marée N°2
	
	31/01/2013

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / Ancienne armoire
	Variateur pompe seepex
	Seepex
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Armoire electrique
	Sarel
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Automate nouvelle STEP
	Schneider electric TSX 572623
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Dialogue operateur
	Telemecanique XBTGT6330
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Onduleur
	
	25/10/2012

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 1 membranaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 1 polymere
	Lenze
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 1relevage intermediaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 2 membranaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 2 polymere
	Lenze
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 2relevage intermediaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 3 membranaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur 3relevage intermediaire
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur alimentation centri
	Lenze
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur centrifugeuse
	Abb
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	ELECTRICITE / ARMOIRE NOUVELLE STEP
	Variateur reprise boues
	Lenze
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Extracteur air
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Lot 2 vannes
	Ksb guinard Actair25
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Lot 3 rails de levage
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Mesure température
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Surpresseur 1
	Robuschi Robox evolution
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Surpresseur 2
	Robuschi Robox evolution
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / CENTRALE AIR
	Surpresseur 3
	Robuschi Robox evolution
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / LAVAGE CHIMIQUE
	Pompe acide chlorhydrique
	Milton roy G789-581Q
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / LAVAGE CHIMIQUE
	Pompe javel
	Milton roy G789-581Q
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / LAVAGE CHIMIQUE
	Rotametre
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Analyseur MES
	Hach SC100
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Debitmetre arrivee
	Siemens Mag 5000
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Detecteurs de mousse
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Escalier
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Garde corps
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Lot 2 vannes isolement
	Ksb guinard
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Lot 2 vannes purge air
	Ksb guinard Actair 25
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Lot 4 debitmetre sortie membranaire
	Siemens Mag 5000
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Mesure niveau piezo
	Hitec CP 5240
	03/03/2017

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Module membranaire 1
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Module membranaire 2
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Vanne régul étage bas membranaire N°2
	Ksb guinard BOAX-B ACTAIR 25 SMARTRONIC MA R131
	01/09/2016

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES
	Vanne relaxation étabge bas réacteur 2
	Ksb guinard BOAX-B
	23/11/2016

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / REPRISE ET
	Poire de niveau reprise ET
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / REPRISE ET
	Sonde piezo reprise ET
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / SOUS TIRAGE ET
	Debitmetre sous tirage ET
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / SOUS TIRAGE ET
	Mesure pression
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	FILTRATION MEMBRANAIRE / SOUS TIRAGE ET
	Poire de niveau
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LABORATOIRE
	Analyseur DCO
	Hach LT200
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LABORATOIRE
	Balance
	Ohaus Item PA4101
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LABORATOIRE
	Ballon eau chaude
	Pacifique
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LABORATOIRE
	Etuve
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LABORATOIRE
	Spectrophotometre
	Hach DR2800
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL EXPLOITATION
	Imprimante
	Epson epson stilus color 400
	15/09/2003

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL EXPLOITATION
	Minitel
	
	15/09/2003

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL EXPLOITATION
	Ordinateur de supervision
	Hansen patent SUPERVISION TOPKAPI
	15/09/2003

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL TRANSFORMATEUR
	Câble HT poteau/poste de transformation
	
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL TRANSFORMATEUR
	Cellule Moyenne Tension arrivée
	Alstom LST
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL TRANSFORMATEUR
	Cellule Moyenne Tension Protection Trans
	PFA
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	LOCAL TRANSFORMATEUR
	Poste de transformation
	
	15/08/2013

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE CONSIGNE MATIERES VIDANGE
	Poire fosse consigne
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE CONSIGNE MATIERES VIDANGE
	Sonde piezo fosse consigne
	Hitec CP5240_0006mCE010F
	27/01/2015

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Agitateur
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Broyeur
	Borger (pompe à graisse STEP) HPL200 3kW 1420tr/min
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Cloture
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Coffret depotage avec badge
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Lot 4 vannes
	Ramus VGR.CS/FT304L/NI-V
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Pied de potence
	Reid Lifting
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Piege a cailloux
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Pompe
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Preleveur
	Hach
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE RECEPTION
	Trappes de visite
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE STOCKAGE
	Agitateur
	Ksb guinard AMAMIX C 2227/14 UDG
	02/05/2017

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE STOCKAGE
	Pied de potence
	Reid Lifting
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE STOCKAGE
	Pompe
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE STOCKAGE
	Trappes de visite
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / TRANSFERT VERS TAMIS
	Debitmetre transfert vers tamis
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / TRANSFERT VERS TAMIS
	Poire Transfert vers tamis
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	MATIERES DE VIDANGE / TRANSFERT VERS TAMIS
	Sonde piezo Transfert vers Tamis
	Hitec CP5230_0003mCE010F
	27/01/2015

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Debitmetre poste egouttures
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Pied de potence
	Reid Lifting SMS500-316
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Poire de niveau poste egouttures
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Pompe 1
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Pompe 2
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Sonde piezo poste egouttures
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE EGOUTTURES
	Trappe de visite
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Debitmetre reprises intermediaires
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Pied de potence
	Reid Lifting
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Poire reprise intermediaire
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Pompe 1
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Pompe 2
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Pompe 3
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Sonde piezo reprises intermediaires
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Trappe de visite
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	POSTE REPRISE INTERMEDIAIRE
	Vanne isolement
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / CANAL DE MESURE
	Canal de mesure d'entrée
	Endress hauser 305N0
	01/01/1995

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / CANAL DE MESURE
	Debitmetre
	Endress hauser Prosonic FMU 861
	01/01/1995

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / CANAL DE MESURE
	Sonde de niveau
	Siemens SITRANS LUT430
	24/09/2015

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / DEGRILLAGE
	Dégrilleur (protection par treilli grillagé)
	Eau claire dégrilleur courbe EC 10.03 DR 85 60
	04/09/2014

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / DEGRILLAGE
	Vis convoyeuse-compacteuse
	Nord SK2282AFB80S/4KB
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Conductimetre
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Mesure pertes charges
	
	01/09/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Pied de potence
	Reid Lifting SE0500-0800
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Preleveur entree
	Hach BN8000.55.00139
	11/03/2015

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Tamiseur 1
	Spf Aquatec
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Tamiseur 2
	Spf Aquatec
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	PRETRAITEMENT / TAMISEURS
	Tamiseur 3
	Spf Aquatec
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Agitateur 1
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Agitateur 2
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Analyseur MES N°2
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Analyseur Oxygène N°2
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Pied de potence
	Reid Lifting
	01/03/2009

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Pompe 1 recirculation vers anoxie
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Pompe 2 recirculation vers anoxie
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Pont brosse N°3 (bassin ext.)
	Franceaux RTA-2-200
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION EXTERIEUR
	Pont brosse N°4 (bassin ext.)
	Franceaux RTA2-200
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Agitateur
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Analyseur MES N°1
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Analyseur Oxygène N°1
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Analyseur Redox
	Hach SC100
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Pied de potence
	Reid Lifting
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Pont brosse N°1 (bassin central)
	Franceaux RTA2-160
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN AERATION INTERIEUR
	Pont brosse N°2 (bassin central)
	Franceaux RTA-2-160
	01/10/1999

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / BASSIN ANOXIE
	Agitateur
	Ksb guinard
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Coffret depotage
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Cuve FeCl3
	Cadiou Industrie H=3m  Diam=3m
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Douche + rince oeil
	Haws 8365EWFP
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Mesure niveau cuve
	
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Pompe doseuse FeCl3 n°1
	Milton roy GA25P4T3
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT BIOLOGIQUE / DEPHOSPHATATION
	Pompe doseuse FeCl3 n°2
	Milton roy GA25P4T3
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRALE POLYMERE
	Centrale polymere
	Milton roy Polypac AE1500 72
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRALE POLYMERE
	Debitmetre
	Krohne DW181/B/A/K1
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRALE POLYMERE
	Pompe alimentation polymere 1
	Seepex MD025-6L
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRALE POLYMERE
	Pompe alimentation polymere 2
	Seepex MD025-6L
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRALE POLYMERE
	Pompe doseuse
	Milton roy B933-75HV
	05/12/2016

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRIFUGEUSE
	Centrifugeuse
	Alfa laval Aldec 30  1.2kg/dm3
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRIFUGEUSE
	Debitmetre
	Siemens Mag 5000
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRIFUGEUSE
	Lot de vannes
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / CENTRIFUGEUSE
	Pompe alimentation
	Seepex
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / LOCAL
	Armoire electrique
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / LOCAL
	Detecteur H2S
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / LOCAL
	Douche + rince oeil
	Haws 8320
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / LOCAL
	Radiateur
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / LOCAL
	Rail avec chaine
	
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / SILO DE RESERVE
	Agitateur SILO
	Flygt Agitateur FLYGT SR4660 SJ
	15/11/2006

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / SILO DE RESERVE
	Potence
	
	01/01/1975

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / SORTIE CENTRIFUGEUSE
	Capteur de pression
	Seepex 433.50.100
	01/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / SORTIE CENTRIFUGEUSE
	Pompe reprise boues
	Seepex
	17/05/2010

	STEP Lostmarch membranaires
	TRAITEMENT DES BOUES / SORTIE CENTRIFUGEUSE
	Vanne
	Ramus VGR.CS/FT304L/NI-V
	01/05/2010


Consommation d’énergie

	Consommation électrique en kWh
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	PR Atlantique
	0
	0
	760
	-  105
	321

	PR Centre de plongée Quai Kador
	-  40
	2
	-  2
	0
	2 974

	PR de Clouchouren
	10 302
	8 629
	6 720
	6 469
	6 002

	PR de la route de Dinan
	736
	757
	788
	785
	1 068

	PR de l'Armorique
	2 001
	2 560
	2 203
	2 933
	1 181

	PR de Lescoat
	32 482
	28 010
	29 734
	16 404
	19 169

	PR de L'Etang
	35 648
	30 205
	28 641
	20 756
	20 199

	PR de Menez Gorre
	19 526
	17 563
	18 160
	16 774
	20 901

	PR de Pen ar Ro
	15 242
	15 830
	27 165
	27 516
	22 284

	PR de Toul An Trez
	52 165
	61 597
	54 948
	61 088
	59 150

	PR du CES
	14 034
	15 968
	15 820
	13 090
	13 619

	PR du Coadic
	23 794
	16 704
	20 322
	18 457
	16 468

	PR du Loch
	125 727
	138 424
	115 013
	123 622
	112 860

	PR du Menhir
	97
	104
	87
	118
	92

	PR du Portzic
	605
	423
	421
	449
	898

	PR Hent Poraon
	0
	0
	936
	-  42
	1 385

	PR Ile Longue 1
	5 216
	4 906
	4 285
	4 651
	4 264

	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	10 669
	8 451
	7 129
	6 236
	5 755

	PR Kerbasguen
	0
	0
	3 442
	- 2 051
	593

	PR Lamboezer
	0
	0
	495
	-  59
	410

	PR Port du Fret
	5 974
	7 625
	4 657
	4 701
	4 734

	PR Postofort
	0
	0
	1 146
	1 495
	2 218

	PR Postolonnec
	0
	0
	15 630
	31 762
	36 712

	PR Trélannec
	0
	0
	0
	10 354
	14 799

	STEP Lostmarch membranaires
	712 833
	758 840
	704 696
	867 973
	842 239

	Total
	1 067 011
	1 116 598
	1 063 196
	1 233 376
	1 210 295


Les consommations présentées ci-après sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie.


La gestion clientèle

Les branchements par commune 
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Evolution

	CROZON
	2 642
	2 761
	2 845
	2 902
	2 980
	2.7%


Les clients par commune
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Evolution

	CROZON
	3 432
	3 564
	3 640
	3 641
	 3 840
	5.5%


Les volumes consommés par communes
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Evolution

	CROZON
	275 378
	308 112
	309 380
	314 203
	331 386
	5,5%


Les consommations par tranche

Les branchements par tranche
	
	Particuliers et autres
	Communaux

	Commune
	2017
	Dont < 200 m3 / an (tranche 1)
	Dont 200 < conso < 6000 m3/an (tranche 2)
	Dont > 6000 m3/an (tranche 3)
	Communaux

	CROZON
	3 840
	3 684
	150
	4
	2

	Repartition (%)
	-
	95,94
	3,91
	0,1
	0,05

	Total
	3 840
	3 684
	150
	4
	2


Les volumes consommés par tranche
	
	Particuliers et autres
	Communaux

	Commune
	2017
	Dont < 200 m3 / an (tranche 1)
	Dont 200 < conso < 6000 m3/an (tranche 2)
	Dont > 6000 m3/an (tranche 3)
	Communaux

	CROZON
	331 386
	153 111
	96 741
	76 490
	5 044

	Total de la collectivité
	331 386
	153 111
	96 741
	76 490
	5 044

	Consommation moyenne par type de branchement
	86,3
	41,56
	644,94
	19 122,5
	2 522


La Facture 120 m3





Note de calcul de révision du prix de l’eau et factures 120 m

Note de calcul de révision du prix
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Bilan annuel sur le
système de collecte
A. Bilan annuel sur le système de collecte

A.1. Le contrôle et la surveillance du système de collecte

A.1.1. Les contrôles de raccordements

Synthèse des contrôles de raccordements réalisés 

	Commune
	Type Prestation
	Compte-rendu Mobitech
	Total

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	Branchement raccordé conforme
	7

	
	
	Branchement conforme
	24

	Total Crozon
	31


Détails des contrôles de raccordements réalisés

	Commune
	Type Prestation
	Adresse
	Date réalisation
	Compte-rendu Mobitech

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	1 Rue La Chalotais
	14/04/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	22 Rue Louis Pasteur
	22/02/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	6 Residence De Kernalbet
	17/02/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	4 Rue Gradlon
	17/02/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	11 Allee Des Genets
	22/02/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	50 Rue Du Menhir
	13/02/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	19 Rue Du Portzic
	14/11/2017
	Branchement raccordé conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	18 Rue Charles Levenez
	13/06/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	Rue Gradlon Kerjeanne
	06/06/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	19 Rue Du Cap De La Chevre
	26/06/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	12 Rue De Camaret
	25/04/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	24 Rue Des Jardins
	07/07/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	4 Rue De Poulpatre
	20/06/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	55 Rue Du Cap De La Chevre
	23/05/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	7 Rue Chateaubriand
	20/06/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	4 Lotissement Menez Lesquiffinec Rue Du Menhir
	11/07/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	62 Rue Tante Yvonne
	28/02/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	14 Rue General Lamoriciere
	23/02/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	7b Rue Du Pere Benoit Pen Ar Poul Le Fret
	21/02/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	11 Rue Du Portzic
	11/05/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	2 Quai Kador
	16/05/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	20 Rue E. D'orves
	16/05/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	38 Bd De La Plage
	11/05/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	34 Rue Jacques Cartier
	31/03/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	24 Rue De Dinan
	24/03/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	20 Rue Charles Le Goffic
	04/04/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	49 Rue De L'atlantique
	25/04/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	1 Rue La Chalotais
	07/03/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	Rue Du Chanoine Grall
	07/03/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	Route De L Aber Tal Ar Groas
	09/02/2017
	Branchement conforme

	Crozon
	Vérification de conformité EU (tranchée fermée)
	13 Rue Jules Simon
	06/01/2017
	Branchement conforme


A.1.2. Surveillance de l’état du réseau : Passage caméra

Synthèse des opérations réalisées 
	Commune
	Linéaire inspecté (ml)

	Crozon
	1 642,5


Détails des opérations réalisées

	Commune
	DATE
	Adresse
	Linéaire inspecté

	Crozon
	31/07/2017
	Bld de la France Libre
	11.5

	Crozon
	29/11/2017
	Boulevard de La France Libre
	400

	Crozon
	29/11/2017
	Boulevard de La France Libre
	425.6

	Crozon
	28/11/2017
	Rue de Camaret
	805.4


A.2. L’entretien du système de collecte

A.2.1. Les postes de relèvement

	Commune
	Libellé
	Capacité nominale
	Date de mise en service
	Télésurveillance
	Groupe électrogène

	CROZON
	PR Aire des gens du voyage
	6 m3/h
	2010
	Non
	Non

	CROZON
	PR Atlantique
	0 m3/h
	2015
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Centre de plongée Quai Kador
	6 m3/h
	1995
	Non
	Non

	CROZON
	PR Centre nautique Postofort
	0 m3/h
	2005
	Non
	Non

	CROZON
	PR de Clouchouren
	41 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de la route de Dinan
	20 m3/h
	1998
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de l'Armorique
	20 m3/h
	1984
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Lescoat
	48 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de L'Etang
	50 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Menez Gorre
	47 m3/h
	1982
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Pen ar Ro
	33 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR de Toul An Trez
	144 m3/h
	2012
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du CES
	40 m3/h
	1991
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Coadic
	47 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Loch
	175 m3/h
	1982
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Menhir
	11 m3/h
	2000
	Oui
	Non

	CROZON
	PR du Portzic
	20 m3/h
	1991
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Gymnase du collège
	6 m3/h
	1995
	Non
	Non

	CROZON
	PR Hent Poraon
	0 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Ile Longue 1
	33 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	43 m3/h
	2005
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Kerbasguen
	11 m3/h
	2009
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Lamboezer
	8 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Port du Fret
	42 m3/h
	2004
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Postofort
	8 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Postolonnec
	30 m3/h
	2014
	Oui
	Non

	CROZON
	PR Trélannec
	25 m3/h
	2014
	Oui
	Non


A.2.2. Récapitulatif des opérations d’entretien

Opérations d’hydrocurage préventif

Synthèse des opérations d’hydrocurage réalisées
	Commune
	Linéaire curé (ml)

	Crozon
	1 084


Détails des opérations d’hydrocurage réalisées

	Commune
	Date
	Adresse
	Linéaire curé

	Crozon
	01/06/2017
	Quai Kador
	248

	Crozon
	28/11/2017
	Rte et rue de camaret
	816

	Crozon
	02/11/2017
	33 Garn An Aod
	10

	Crozon
	22/11/2017
	102 Bld de la France Libre
	10


Opérations de débouchage et d’hydrocurage ponctuelles du réseau

Synthèse des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements

	Commune
	Nombre

	Crozon
	13


Intervention de débouchages ponctuels de réseaux/branchements avec camion hydrocureur

	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	03/01/17
	Penfrat (Hammeau De)

	Crozon
	09/01/17
	Yves Le Gallo (Rue )

	Crozon
	10/01/17
	Portzic (Rue Du)

	Crozon
	16/01/17
	Pierre Mendes France (Boulevard )

	Crozon
	18/01/17
	General Leclerc (Rue )

	Crozon
	23/01/17
	Poulpatre (Rue De)

	Crozon
	08/02/17
	Montagne (Rue De La)

	Crozon
	05/05/17
	Portzic (Rue Du)

	Crozon
	09/05/17
	Saint-Yves (Rue )

	Crozon
	22/05/17
	Kersaint (Rue )

	Crozon
	17/07/17
	Rue Tarverse

	Crozon
	26/08/17
	Rue Porlytre


Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice :

	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	02/11/17
	33 GARN AN AOD (Rue )


Synthèse des interventions d’entretien des postes de relevage

	Commune
	Nombre

	Crozon
	20


Détail des interventions sur les postes de relevage :

	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	02/01/17
	PR Postofort

	Crozon
	11/01/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	10/02/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	09/03/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	09/03/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	25/04/17
	PR Trélannec

	Crozon
	25/04/17
	PR Atlantique

	Crozon
	25/04/17
	PR Kerbasguen

	Crozon
	25/04/17
	PR du Portzic

	Crozon
	25/04/17
	PR du Menhir

	Crozon
	25/04/17
	PR de la route de Dinan

	Crozon
	25/04/17
	PR Port du Fret

	Crozon
	25/04/17
	PR de l'Armorique

	Crozon
	25/04/17
	PR Centre nautique Postofort

	Crozon
	09/06/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	09/06/17
	PR du CES

	Crozon
	09/06/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	26/10/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	17/11/17
	PR de Pen An Ero

	Crozon
	24/11/17
	PR de Toul An Trez


A.2.3. Quantité et destination des sous-produits évacués au cours de l’année

Sans Objet

A.3. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte

A.3.1. Bilan sur les volumes déversés au milieu par le système de collecte

Pour les déversements des points A1 :
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Pour les déversements des points R1 :
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A.3.2. Tableau récapitulatif des déversements par mois en point A1, R1 et la pluie

	Type
	Installation
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Aout
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Déversés en A1 (m3)
	PR de Menez Gorre
	0
	121
	125
	0
	0
	31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	277

	
	PR de Toul An Trez
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	478
	478

	
	PR du CES
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	PLUIE (mm)
	PR de Menez Gorre
	44
	82
	62
	15
	52
	60
	38
	46
	75
	53
	66
	118
	711

	
	PR de Toul An Trez
	44
	82
	62
	15
	52
	60
	38
	46
	75
	53
	66
	118
	711

	
	PR du CES
	41
	81
	60
	13
	52
	59
	37
	44
	72
	50
	66
	121
	696


A.4. Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance du système de collecte

Actuellement les postes de Ménez-gorre, CES et Toul An Trez sont équipé de Caisson de mesure afin de comptabiliser les temps de passage au TP et volumes rejetés au milieu.
Une mesure provisoire est actuellement en place sur le PR de Lescoat pour évaluer des TP éventuels et sera mise en définitive en 2018. 
Il est prévu d’équiper de détecteur de surverse en partie haute les postes du Loch, Postolonnec, Ile longue 1 et 2, Fret, Etang, Pen An Ero, Couchouren, et Coadic.
Il est également prévu un débitmètre sur le refoulement du poste de l’Etang.
A.5. Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte

Les conditions climatiques de l’année 2017 ont été favorables pour limiter les intrusions d’eaux parasites dans les réseaux par rapport à 2016.

Seulement 4 événements :

· Le 10/02 : débordement du PR de Ménez Gorre dû à la casse du refoulement
· Le 09/03 : nouveau débordement du PR de Ménez Gorre dû à la casse du refoulement
· Le 05/06 : débordement du PR CES, Etang et Ménez dû aux orages et coupures sur le réseaux ERDF
· Le 11/12 : Débordement du PR de Toul An Trez dû aux fortes précipitations sur 48h soit 37mm
Suite aux 2 premiers évènements le refoulement du PR Ménez Gorre a été remplacé sur 70ml en fin d’année 2017 et une autre partie est prévue début en 2018.


B. Informations générales - STEP Lostmarch membranaires 

B.1. Identification et description succincte

	Agglomération d’assainissement
	Code Sandre
	040000129042

	Commune
	CROZON

	Taille de l’agglomération
	14 854  eq. Hab.

	Système de collecte
	Code Sandre
	0429042R0002

	Nom
	STEP Lostmarch membranaires 

	Type(s) de réseau
	séparatif

	Industriels raccordés
	NON

	Exploitant
	SAUR

	Personne à contacter
	Ronan LE SAEC

	Station de traitement des eaux usées
	Code Sandre
	0429042S0002

	Nom
	STEP Lostmarch membranaires 

	Lieu d’implantation
	CROZON

	Date de mise en œuvre
	2010

	Maître d’ouvrage
	CROZON

	Capacité Nominale
	Organique en kg/jour de DBO5
	Hydraulique en m3/jour
	Q Pointe en m3/heure
	Equivalent habitant

	Temps sec
	1 060
	2 900
	320
	17 700

	Temps pluie
	
	4 000
	
	

	Débit de référence
	4 000 m3/j

	Charge entrante en DBO5 (année 2017)
	891,26 kg/jour
	14 854  eq. Hab.

	File Eau
	Type de traitement
	Bioréacteur à membrane

	
	Filière de traitement
	Traitement secondaire
Dénitrification
Déphosphatation plus poussée
Désinfection

	File Boue
	Type de traitement
	Déshydratation + épandage et compostage

	
	Filières de traitement
	Centrifugation

	Exploitant
	SAUR

	Personne à contacter
	Ronan LE SAEC

	Milieu récepteur
	

	Nom
	Rejet en mer d’Iroise

	Masse d’eau
	

	Type
	Rejet superficiel
	
	

	
	Rejet souterrain
	
	


B.2. Etudes générales et documents administratifs relatifs au système de collecte

	Communes
	Année du dernier schéma directeur d’assainissement
	Année de la dernière étude diagnostic
	Date du zonage Eaux usées
	Date du zonage
Eaux pluviales
	Date d’annexion du zonage EU et EP au PLU

	Crozon
	
	2017
	2003 révisé en 2013
	2013
	2015


C. Bilan annuel sur le système de traitement - STEP Lostmarch membranaires  

C.1. Bilan sur les volumes

C.1.1. Volume entrant dans le système de traitement

Volume journalier au niveau du déversoir en tête de station (A2) et de l’entrée de la station (A3) en m3/j


[image: image39.emf]
C.1.2. Volume sortant du système de traitement

Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m3/j


[image: image40.emf]
C.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant

	Mesure
	Année
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Jui.
	Aout
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Entrée de station (A3) (m3)
	2013
	76 548
	54 990
	40 450
	42 786
	31 580
	29 611
	34 119
	37 113
	25 662
	30 035
	46 175
	55 281
	504 350

	
	2014
	98 603
	89 203
	53 513
	34 336
	36 562
	27 868
	34 326
	44 299
	26 470
	28 562
	55 666
	42 077
	571 485

	
	2015
	68 759
	57 589
	44 096
	32 759
	36 572
	27 131
	38 016
	45 201
	29 685
	30 648
	31 201
	34 599
	476 256

	
	2016
	79 160
	73 898
	55 609
	34 530
	31 543
	30 126
	40 231
	40 796
	26 922
	28 533
	33 990
	29 026
	504 364

	
	2017
	32 253
	47 250
	47 277
	32 530
	32 362
	29 837
	37 768
	45 488
	32 230
	32 348
	30 289
	58 766
	458 398

	Sortie de station (A4) (m3)
	2013
	71 999
	52 052
	38 015
	40 330
	30 394
	28 336
	33 025
	35 751
	24 338
	28 519
	43 284
	53 153
	479 196

	
	2014
	94 020
	74 682
	51 331
	33 278
	35 639
	27 095
	33 932
	43 646
	25 246
	28 225
	53 318
	40 090
	540 502

	
	2015
	64 791
	52 617
	42 074
	31 531
	35 126
	26 694
	37 476
	43 910
	28 020
	29 734
	30 673
	33 741
	456 387

	
	2016
	76 631
	65 841
	51 076
	33 821
	31 057
	29 790
	40 104
	40 981
	26 279
	28 064
	32 609
	27 552
	483 805

	
	2017
	30 997
	45 291
	45 836
	31 929
	32 167
	29 352
	38 486
	45 802
	32 093
	31 925
	29 484
	56 299
	449 661

	Pluie (mm)
	2013
	112,2
	58,6
	79,8
	65
	54
	65,8
	21
	20,4
	35
	108,6
	93,2
	125,2
	838,8

	
	2014
	203,2
	203,2
	65,4
	40,8
	75,4
	25,6
	43
	75,8
	8,4
	65,6
	146,4
	46
	998,8

	
	2015
	109,4
	88,4
	33
	38,2
	52
	10,6
	57,6
	111,8
	30,8
	57,8
	67,2
	66,8
	723,6

	
	2016
	203
	119,4
	70,2
	34,2
	21,6
	35,2
	14
	33,8
	28
	53
	86,2
	33,2
	731,8

	
	2017
	44,2
	81,6
	62
	14,6
	51,8
	59,6
	38,4
	46,4
	74,8
	53
	66,4
	118,4
	711,2
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C.2. Bilan sur la pollution traitée et rejetée

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :  
Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7)
· Déversoir entrée STEP (A2)
· Entrée de la STEP (A3) 
· Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant
Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + A5)
· Sortie de la station (A4)
· Bypass intermédiaire (A5)
· Déversoir entrée STEP (A2) 
Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7)
· Déversoir entrée STEP (A2)
· Entrée de la STEP (A3) 
· Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant
Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5)
· Sortie de la station (A4)
· Bypass intermédiaire (A5)
· Déversoir entrée STEP (A2) 
Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie)
· Fr : Flux réglementaire  (Fe : entrée ; Fs : sortie)
· Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie)
Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Fs / Fe)]
· Fs : Flux réglementaire sortie
· Fe : Flux réglementaire entrée
C.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires : 

· Déversoir entrée STEP (A2), 
· Entrée  de la STEP (A3) 
· Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant
Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt :

(Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m3 ) + moyenne (Concentration (A3) mg/L x Volume entrée (A3) m3) + moyenne ( Concentration (A7) mg/L x Volume apports (A7) m3)] x 365 /1000
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C.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement

Flux entrée réglementaire Fe  kg/j = Concentration réglementaire Ce  (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m3) / 1000
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C.2.3. La pollution déversée en tête de station

Flux Déversoir en tête de station (A2) kg/j = Concentration réglementaire Cr en A2 (mg/L) x Volume Déversoir en tête de station (A2) (m3) / 1000

Sans objet

C.2.4. La pollution sortant du système de traitement

Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration  réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs (m3)/x 1000
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C.2.5. Le calcul des rendements

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe)
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C.2.6. Le suivi bactériologique

	
	
	Escherichia coli (E. coli)
	 

	
	
	Résultat
	C_MAX
	Unité
	Conformité

	12/01/2017
	Sortie de station (R)
	46.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	13/02/2017
	Sortie de station (R)
	161.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	24/02/2017
	Sortie de station (R)
	77.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	11/03/2017
	Sortie de station (R)
	61.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	28/03/2017
	Sortie de station (R)
	213.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	02/04/2017
	Sortie de station (R)
	94.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	26/04/2017
	Sortie de station (R)
	7.50
	100
	N/100 ml
	Conforme

	25/05/2017
	Sortie de station (R)
	176.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	06/06/2017
	Sortie de station (R)
	15.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	21/06/2017
	Sortie de station (R)
	61.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	04/07/2017
	Sortie de station (R)
	143.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	11/07/2017
	Sortie de station (R)
	465.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	19/07/2017
	Sortie de station (R)
	127.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	23/07/2017
	Sortie de station (R)
	197.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	03/08/2017
	Sortie de station (R)
	15.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	06/08/2017
	Sortie de station (R)
	330.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	09/08/2017
	Sortie de station (R)
	580.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	21/08/2017
	Sortie de station (R)
	61.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	30/08/2017
	Sortie de station (R)
	46.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	09/09/2017
	Sortie de station (R)
	144.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	19/09/2017
	Sortie de station (R)
	127.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	06/10/2017
	Sortie de station (R)
	46.00
	100
	N/100 ml
	Conforme

	18/11/2017
	Sortie de station (R)
	534.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	04/12/2017
	Sortie de station (R)
	861.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	15/12/2017
	Sortie de station (R)
	585.00
	100
	N/100 ml
	Non conforme

	Nombre d'analyses bactério réalisées
	25
	
	
	
	
	
	

	Nombre d'analyses bactério conformes
	11
	
	
	
	
	
	


Avec 14 dépassements de la valeur limite en E.Coli, la station d’épuration est non-conforme pour 2017.
C.3. Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports extérieurs

C.3.1. Les boues

	Boues
	Quantité annuelle brute
(m3 )
	Quantité annuelle de matière sèche (tonnes de MS)

	Boues produites (point A6)
	11 591
	105,251

	Boues évacuées (point S6 et S17)
	1 523
	113,298


Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6)
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Destinations des boues évacuées

	Destinations
	Tonnes de MS
	%MS total
	Observations

	Boues TE vers compos. produit
	39,078
	34.49%
	

	Boues TE vers épandage
	74,22
	65.51%
	


C.3.2. Les autres sous-produits

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année

	Sous-produits évacués
	Quantité annuelle brute en kg
	Destination(s)
(parmi la liste Sandre du tableau des boues)

	Refus de dégrillage (S11) en kg
	9 003
	Refus dégr. PE vers décharge


Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année

	Sous-produits apportés
	Quantité annuelle brute
	Précisions : origine des apports, traitement, éventuel…

	Matières de vidanges (S12)
	563,4 m3
	


C.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU

Quantité des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution correspondante
	Apports extérieurs
	Quantité annuelle brute
	Quantité de pollution

	Matières de vidanges (S12)
	563,4 m3
	


C.4. Bilan de la consommation d’énergie et de réactifs

C.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année

	Energie
	Consommation (en kWh)

	Electricité
	842 239


C.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année

	Réactifs utilisés
	Filière de traitement
	Consommation annuelle (kg)

	Acide chlorhydrique
	Eau
	4 200

	Chlorure ferrique
	Eau
	19 500

	Eau de Javel
	Eau
	5 500

	Poly cation poudre
	Boues
	2 500


C.5. Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits relatifs à l’auto-surveillance

C.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement

Plusieurs opérations de renouvellements ont été réalisées sur 2017.

Le projet de transformation du bassin à marée en bassin tampon a été validé par tous les services. Les travaux débuteront 1er semestre 2018.

Il est prévu également de mettre en place des membranes dans les 2 racks supplémentaires prévus à l’origine. (Mise en place juin 2018).

C.6. Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité

Paramètres physicochimiques

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station:

· La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du déversoir en tête de station (A2),

· Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2).

	
	
	
	MES
	DCO
	DBO5
	NGL
	NTK
	N-NH4
	N-NO2
	N-NO3
	PT

	
	Débit journalier de référence (m3/j)
	4 000
	Rendement (%)
	Concentration(mg/l)
	Rendement (%)
	Concentration(mg/l)
	Rendement (%)
	Concentration (mg/l)
	Rendement (%)
	Concentration(mg/l)
	Rendement (%)
	Concentration (mg/l)
	Concentration (mg/l)
	Concentration (mg/l)
	Concentration (mg/l)
	Rendement (%)
	Concentration(mg/l)

	
	Charge brute de pollution organique (kg DBO5/j)
	1 060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ensemble des mesures
	Nombre réglementaire de mesures par an (1)
	24
	24
	24
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	Nombre de mesures réalisées 
	25
	25
	25
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Moyenne de l’ensemble des mesures réalisées
	99,5
	2,6
	98,3
	16,88
	99,7
	1,45
	90,8
	6,3
	98,7
	1,01
	0,19
	0,04
	5,09
	93,2
	0,74

	Conditions normales d’exploitation (*)
	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation
	25
	25
	25
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation
	99,5
	2,66
	98,3
	17,17
	99,7
	1,45
	-
	-
	98,7
	1,01
	-
	-
	-
	93,2
	0,74

	
	Valeur rédhibitoire (1) 
	85
	250
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière 
	94
	20
	87
	90
	93
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	15
	90
	10
	-
	-
	-
	90
	1

	

	
	Conformité selon l’exploitant (O/N) par paramètre :
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	-
	-
	-
	Conforme

	Conformité globale selon l’exploitant (O/N) :
	Non conforme


(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015.
C.7. Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance

Rien à signaler en 2017
C.8. Bilan annuel sur le système de traitement

Evolution des charges annuelles moyennes de fonctionnement atteintes par les stations d’épuration

	
	2016
	2017

	Noms des stations
	Charge 
hydraulique
	Charge Polluante
DBO5
	Charge 
hydraulique
	Charge Polluante
DBO5

	STEP Lostmarch membranaires 
	47,52 %
	52,50 %
	43,30 %
	53,70 %


Conclusion générale annuelle par paramètre

	Paramètre
	Conformité générale annuelle par paramètre

	Phosphore total (en P)
	Conforme

	Matières en suspension
	Conforme

	Escherichia coli (E. coli)
	Non Conforme

	Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.)
	Conforme

	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)
	Conforme

	Azote Kjeldhal (en N)
	Conforme

	Azote global (N.GL.)
	Conforme


Malgré les bons résultats sur l’ensemble des paramètres physico-chimique, la station est non conforme en 2017 à la vue des résultats bactériologiques.





Détail de l’indicateur de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement

	Libellé
	Code SISPEA
	Valeur
	Note

	PARTIE A

	Plan du réseau
	
	

	Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements
	VP.250
	OUI
	10

	Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux usées hors branchements
	VP.251
	OUI
	5

	Total Partie A :
	15

	
	PARTIE B

	Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
	
	

	Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
	VP.238
	OUI
	

	Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux.
	VP.240
	OUI
	

	Informations structurelles
	VP.253
	70,86%
	12

	Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
	
	54,02

	

	Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
	
	76,23
	

	Connaissance de l'âge des canalisations
	VP.255
	98,92%
	15

	Linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
	
	75,41
	

	Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
	
	76,23
	

	Total Partie B :
	27

	PARTIE C

	Altimétrie des canalisations
	VP.256
	12,63%
	0

	Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12
	
	9,63
	

	Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
	
	76,23
	

	Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées
	VP.257
	OUI
	10

	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques
	VP.258
	OUI
	10

	Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) du réseau eaux usées)
	VP.259
	NON
	0

	Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le réseau d'eaux usées
	VP.260
	OUI
	10

	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite
	VP.261
	OUI
	10

	Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux
	VP.262
	
	0

	Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées
	
	NON
	

	Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées
	
	NON
	

	Total Partie C :
	40

	VALEUR DE L’INDICE
	82


Les fiches descriptives et détails des éléments servant au calcul de ces indicateurs se trouvent en annexe

P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

	
	Valeur
	Note

	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…)
	NON
	0

	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)
	NON
	0

	Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement
	NON
	0

	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
	NON
	0

	Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement
	OUI
	10

	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu récepteur
	NON
	0

	Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs :
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total
	NON
	0

	Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes :
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orageDEC_036
	NON
	0

	Note
	10



Les interventions d’exploitation
Les opérations d’hydro-curage du réseau
Synthèse de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année : 

	Commune
	Linéaire curé (ml)

	Crozon
	1 084


Détail de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année :
	Commune
	Date
	Adresse
	Linéaire curé

	Crozon
	01/06/2017
	Quai Kador
	248

	Crozon
	28/11/2017
	Rte et rue de camaret
	816

	Crozon
	02/11/2017
	33 Garn An Aod
	10

	Crozon
	22/11/2017
	102 Bld de la France Libre
	10


Synthèse de l’hydro-curage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année : 
	Commune
	Nombre

	Crozon
	13


Détail de l’hydro-curage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année : 
	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	03/01/17
	Penfrat (Hammeau De)

	Crozon
	09/01/17
	Yves Le Gallo (Rue )

	Crozon
	10/01/17
	Portzic (Rue Du)

	Crozon
	16/01/17
	Pierre Mendes France (Boulevard )

	Crozon
	18/01/17
	General Leclerc (Rue )

	Crozon
	23/01/17
	Poulpatre (Rue De)

	Crozon
	08/02/17
	Montagne (Rue De La)

	Crozon
	05/05/17
	Portzic (Rue Du)

	Crozon
	09/05/17
	Saint-Yves (Rue )

	Crozon
	22/05/17
	Kersaint (Rue )

	Crozon
	17/07/17
	Rue Tarverse

	Crozon
	26/08/17
	Rue Porlytre


Synthèse des passages caméra réalisés durant l’année : 
	Commune
	Linéaire inspecté (ml)

	Crozon
	1 642,5


Détail des passages caméra réalisés durant l’année : 
	Commune
	DATE
	Adresse
	Linéaire inspecté

	Crozon
	31/07/2017
	Bld de la France Libre
	11.5

	Crozon
	29/11/2017
	Boulevard de La France Libre
	400

	Crozon
	29/11/2017
	Boulevard de La France Libre
	425.6

	Crozon
	28/11/2017
	Rue de Camaret
	805.4


Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisé durant l’année :
	Commune
	Nombre

	Crozon
	20


Détail des interventions sur les postes de relevage réalisé durant l’année :
	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	02/01/17
	PR Postofort

	Crozon
	11/01/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	10/02/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	09/03/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	09/03/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	25/04/17
	PR Trélannec

	Crozon
	25/04/17
	PR Atlantique

	Crozon
	25/04/17
	PR Kerbasguen

	Crozon
	25/04/17
	PR du Portzic

	Crozon
	25/04/17
	PR du Menhir

	Crozon
	25/04/17
	PR de la route de Dinan

	Crozon
	25/04/17
	PR Port du Fret Cne LE FRET

	Crozon
	25/04/17
	PR de l'Armorique

	Crozon
	25/04/17
	PR Centre nautique Postofort

	Crozon
	09/06/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	09/06/17
	PR du CES

	Crozon
	09/06/17
	PR de Menez Gorre

	Crozon
	26/10/17
	PR de Toul An Trez

	Crozon
	17/11/17
	PR de Pen An Ero

	Crozon
	24/11/17
	PR de Toul An Trez


Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice :

	Commune
	Date
	Adresse

	Crozon
	02/11/17
	33 GARN AN AOD (Rue )


Les interventions de maintenance

Les interventions de maintenance 2ème niveau :
Synthèse :
	Commune
	Curatif
	Préventif
	Total

	Crozon
	25
	26
	51


Détail :
	Commune
	Libelle Installation
	Equipement
	Date
	Type

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Automate nouvelle STEP
	05/01/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Armoire electrique
	05/01/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Analyseur Oxygène N°1
	05/01/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Lot tuyauterie
	05/01/17
	Curatif

	Crozon
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	01/03/17
	Préventif

	Crozon
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	01/03/17
	Préventif

	Crozon
	PR Postolonnec
	Compteur électrique
	10/03/17
	Curatif

	Crozon
	PR Ile Longue 1
	Télésurveillance
	10/03/17
	Curatif

	Crozon
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	Télésurveillance
	10/03/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Surpresseur 1
	03/04/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Menez Gorre
	Armoire électrique extérieure
	24/04/17
	Préventif

	Crozon
	PR du Portzic
	Télésurveillance
	28/04/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Module membranaire 1
	12/05/17
	Curatif

	Crozon
	PR Trélannec
	Télésurveillance
	16/05/17
	Curatif

	Crozon
	PR de Clouchouren
	Coffret Electrique
	19/05/17
	Curatif

	Crozon
	PR du CES
	Armoire électrique
	02/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR du CES
	Armoire électrique
	13/06/17
	Curatif

	Crozon
	PR de Menez Gorre
	Armoire électrique extérieure
	13/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR du CES
	Télésurveillance
	14/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Menez Gorre
	Télésurveillance
	14/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR du Loch
	Ballon Pompage de refoulement
	16/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	Télésurveillance
	26/06/17
	Préventif

	Crozon
	PR Trélannec
	Télésurveillance
	12/07/17
	Curatif

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	Télésurveillance
	12/07/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Armoire electrique
	20/07/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Armoire electrique
	01/08/17
	Curatif

	Crozon
	PR de L'Etang
	Coffret Electrique
	02/08/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pompe alimentation
	04/08/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pompe alimentation polymere 1
	04/08/17
	Préventif

	Crozon
	PR Port du Fret
	Télésurveillance
	09/08/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Vanne régul étage bas membranaire N°2
	11/08/17
	Curatif

	Crozon
	PR Hent Poraon
	PR Hent Poraon
	11/09/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Pen ar Ro
	Robinetterie Tout Type
	12/09/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Compresseur air 2
	13/09/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Filtres réseau air
	13/09/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Compresseur air 1
	29/09/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Module membranaire 2
	04/10/17
	Préventif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Centrifugeuse
	11/10/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Lescoat
	Coffret Electrique
	20/10/17
	Préventif

	Crozon
	PR du Coadic
	Coffret Electrique
	24/10/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Compresseur air 1
	25/10/17
	Préventif

	Crozon
	PR du Loch
	Batterie de condensateurs
	31/10/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	Télésurveillance
	13/11/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	Télésurveillance
	23/11/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	Pompe  n°3
	24/11/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Armoire électrique principale
	30/11/17
	Curatif

	Crozon
	PR de Pen ar Ro
	Coffret Electrique
	05/12/17
	Curatif

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Batterie de condensateurs
	14/12/17
	Préventif

	Crozon
	PR Port du Fret
	Coffret Electrique
	21/12/17
	Préventif

	Crozon
	PR de Lescoat
	Coffret Electrique
	26/12/17
	Curatif

	Crozon
	PR de la route de Dinan
	Armoire électrique extérieure
	26/12/17
	Curatif


Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques
	Commune
	Libelle installation
	Equipement
	Date

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	STEP Lostmarch membranaires
	28/06/17

	Crozon
	PR Ile Longue 1
	PR Ile Longue 1
	28/06/17

	Crozon
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	PR Ile Longue 2 - Taladec'h
	28/06/17

	Crozon
	PR Port du Fret
	PR Port du Fret
	28/06/17

	Crozon
	PR de L'Etang
	PR de L'Etang
	28/06/17

	Crozon
	PR de Pen ar Ro
	PR de Pen ar Ro
	28/06/17

	Crozon
	PR de Clouchouren
	PR de Clouchouren
	28/06/17

	Crozon
	PR du CES
	PR du CES
	28/06/17

	Crozon
	PR du Coadic
	PR du Coadic
	28/06/17

	Crozon
	PR de Lescoat
	PR de Lescoat
	28/06/17

	Crozon
	PR de la route de Dinan
	PR de la route de Dinan
	28/06/17

	Crozon
	PR Atlantique
	PR Atlantique
	28/06/17

	Crozon
	PR Centre de plongée Quai Kador
	PR Centre de plongée Quai Kador
	28/06/17

	Crozon
	PR Kerbasguen
	PR Kerbasguen
	28/06/17

	Crozon
	PR de Toul An Trez
	PR de Toul An Trez
	28/06/17

	Crozon
	PR du Portzic
	PR du Portzic
	28/06/17

	Crozon
	PR du Menhir
	PR du Menhir
	28/06/17

	Crozon
	PR Aire des gens du voyage
	PR Aire des gens du voyage
	29/06/17

	Crozon
	PR de Menez Gorre
	PR de Menez Gorre
	29/06/17

	Crozon
	PR Lamboezer
	PR Lamboezer
	29/06/17

	Crozon
	PR Postofort
	PR Postofort
	29/06/17

	Crozon
	PR Centre nautique Postofort
	PR Centre nautique Postofort
	29/06/17

	Crozon
	PR Postolonnec
	PR Postolonnec
	29/06/17

	Crozon
	PR Trélannec
	PR Trélannec
	29/06/17

	Crozon
	PR Hent Poraon
	PR Hent Poraon
	29/06/17


Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage
	Commune
	Libelle Installation
	Equipement
	Date

	Crozon
	PR du Loch
	2 Rails
	28/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Potence mobile
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Rail avec chaine
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Lot 3 rails de levage
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17

	Crozon
	STEP Lostmarch membranaires
	Pied de potence
	29/06/17


Les opérations de renouvellement

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel

Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.
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Pompe N°2 04/04/2017 Total 2042
Total (€) 2042
PR de Clouchouren Cne CROZON
Equlpement(s) renouvelé((ss)) ou'opération(s) realisée Date de renouvellement Type de renouvellement Montant (€)
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Equipement(s) renouvelé(s) ou opération(s) réalisée

Date de renouvellement

Type de renouvellement

Montant (€)

(s) |
Pompe N° 1 21/03/2017 Total | 3857
Pompe N°2 05/01/2017 Total | 3857
Total (6)| 7714
PR du Coadic Cne CROZON
Equipement(s) renouvelé((ss)) ou'opération(s) réalisée Date de renouvellement Type de renouvellement Montant (€)
Coffret Electrique | 29/09/2017 Total 3970
| Total (€) 3970
PR du Menhir Cne CROZON
Equlpement(s) renouvelé((ss)) ou opération(s) reallsée Date de renouvellement Type de renouvellement Montant (€)
Armoire de Commande 27/04/2017 Total 3970
Total (€) 3970
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Coffret Electrique 22/09/2017 Total 3857

Pompe N°1 15/03/2017 Total 2833

Pompe N°2 15/03/2017 Total 2831
Total (€) 9521
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Coffret Electrique 14/09/2017 Total 3857
Total (€) 3857

PR Port du Fret Cne LE FRET

EqulpemEni(s) renouvelég,)) icdiopcestion(8)ieallscs Date de renouvellement Type de renouvellement Montant (€)

Coffret Electrique 24/11/2017 Total 3 630

Pompe N°1 15/03/2017 Total 2833

Pompe N°2 09/03/2017 Total 2831
Total (€) 9294

STEP Lostmarch membranaires Cne CROZON / FILTRATION MEMBRANAIRE / MEMBRANAIRES

Equipement(s) renouvelé((ss)) ou opération(s) réalisée Date de renouvellement Type de renouvellement Montant (€)

Mesure niveau piezo 03/03/2017 Total 973
Total (€) 973
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Coefficient de report de solde| 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000
RENOUVELLEMENT REALISE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total (€)
Dotation actualisée (€) 31973 32768 34315 35103 35 803 36 059 36 271 36 271 278 563
Report de solde actualisé (€) -80038| -65748| -54590| -53390| -42446| -44161| -20 896
Renouvelé annexé au contrat
Renouvellement Total| 112 011 18 479 23 156 33 903 24 860 37774 13 005 55 636 318824
Autre renouvellement
Renouvellement Total|
Grosses réparations|
Autre renouvellement sur devis
Renouvellement Total|
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Participation ou Engagement (€)
Solde (€) | -80 038| -65 748| -54 590| -53 390| -42 446| -44 161| -20 896| -40 261





Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fond contractuel

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant défini contractuellement, et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à l’origine du contrat.

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fond à date.

Sans objet

La garantie pour la continuité de service

Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.
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Clapet a battant (2) 27/07/2017 Total

STEP Lostmarch membranaires Cne CROZON / EAU INDUSTRIELLE

Equipement(s) renouvelé(s) ou opération(s) réalisée(s) Date de renouvellement Type de renouvellement
Ballon eau industrielle 27/01/2017 Total
Pompe 3 05/10/2017 Total

STEP Lostmarch membranaires Cne CROZON / MATIERES DE VIDANGE / FOSSE DE STOCKAGE

Equipement(s) renouvelé(s) ou opération(s) réalisée(s) Date de renouvellement Type de renouvellement

Agitateur 02/05/2017 Total





Annexes complémentaires

Télégestion des installations - Arrêt du RTC et du GSMData
1. Introduction
Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des communications numériques IP. 
Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des opérateurs téléphoniques. Dès la fin de l’année 2018 certains services ne seront plus  opérationnels chez Orange. Puis l’ensemble des services des opérateurs téléphoniques cesseront d’ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations. 
 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes centraux des exploitants de l’eau.  

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service.
C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impacte votre service d’eau ou d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion.
2 L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC
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, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté a communiqué son intention d'arrêter progressivement le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique. 
Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants.
L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC cessera au 15 Novembre 2018.
L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023.
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Source du document : Orange
3 - L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data.
Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement. 
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 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2019 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus. 
Cependant dès l’année 2018,  cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer.
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 a annoncé ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter définitivement le 31/12/2020.
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 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir cette technologie jusqu’en 2021.

4 - Evolution et aménagement à prévoir
Nouveaux modes de communications
Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type  numérique IP pour la surveillance et le pilotage de vos installations. 
Les communications en numérique IP permettent :
· des temps de connections rapides
· l’échange des informations de quelques secondes
· Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées en fonction de la criticité du site.
Ces technologies s’appuient :
· sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques 
· Le  GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.  
· La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G
· Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques 
· L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos anciennes lignes téléphone. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, mais peut ne pas être éligible si trop éloignée. 

· La Fibre Optique qui possède des performances très élevée mais encore peu déployée.

Cybersécurité
Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitants les installations.

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte. 

SAUR applique depuis de nombreuses années sa  Politique de Sécurité des Systèmes Informatique (PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés.

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les risques de cybercriminalité.

Pour les réseaux filaires SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL à partir d’une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l’opérateur Orange.

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité.Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Informations, concernant  la cybersécurité des systèmes industriels.
Aménagement à prévoir sur vos installations
Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie. Vous trouverez en annexe l’ensemble des installations concernées et le détail des opérations à prévoir.

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement.

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, ferons l’objet d’une proposition technique et financière de notre part.

Attestation d’Assurance
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Allianz Global Corporate & Specialty SE

Attestation d’Ass e

Nous, soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale en France, situé 1 cours Michelet -
C8 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, certifions par la présente que la Société

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne
CS 40082
94442 18SY LES MOULINEAUX Cedex

est assurée auprés de notre compagnie par la police n°FRL00209817 garantissant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers
résultant d'atteintes a 'environnement soudaines et accidentelles et/ou graduelles imputables a I'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce & concurrence des montants ci-aprés :

Tous dommages confondus (frais de défense inclus) pour la période de garantie de

frois ans 31000000€
Dont RC Atteintes a I'environnement 31000000 €
- Dont Dommages aux biens confiés 1000000 €
- Dont Dommages aux biens des préposés 1000000 €
- Dont Pollution suite & activités d'épandage de boues de stations
d'épuration 2500000 €
Dont RC des dirigeants inclus
Dont Responsabilité environnementale
y inclus frais de prévention des dommages garantis 15000 000 €
Dont Garantie Frais de dépollution du site 15000 000 €
- Dont frais de décontamination et reconstruction inclus
- Dont frais relatifs & une pollution subie inclus

Période de garantie du 01/04/2017 au 31/03/2020 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-dela des clauses
et conditions du contrat « AGCS SE - EIL » auquel elle se référe et notamment des Conventions Spéciales AGCS SE 101 -
10.2016,

Fait & Paris La Défense, le 30 mars 2017
Pour la Compagnie

Allianz @
Allianz Global Corporate & Specialty S&
Succursain n France
1 Cours Michelet
cs 30051
92075 Paris La Défense,
487 42¢ 608 RCS Nant

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge social Société Eurcpéenne immatriculés en Allsmagne sous ls N°HRB 208312
Succursale en France Keriginstrasse 28 Enlraprise soumise au contréle de la Bundesanstalt firr Finanzdienstieistungsaufsicht
1 cours Michelet - CS 30051 80802 Munich Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allsmagne

92076 Paris La Défense Cedex Allemagne

487 424 608 RCS Nanterre v ages allianz.com
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Attestation d’Assu

ce

Nous, soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale en France, situé 1 cours Michelet -
CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, certifions par la présente que la Société :

SAUR SAS
11, Chemin de Bretagne
CS 40082
94442 1SSY LES MOULINEAUX Cedex

est assurée auprés de notre compagnie par les polices n°FRL00042917 & n°FRL00043017 garantissant les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités en
raison de dommages causés a des tiers.

La garantie s'exerce a concurrence des montants ci-apres :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / AVANT RECEPTION / EN COURS DE TRAVAUX

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus pour la période de garantie ...30.000.000 euros
dont:
Dommages immatériels non consécutifs pour la période de garantie 15.000.000 euros

RESPONSABILITE CIVILE APRES TRAVAUX / APRES RECEPTION / APRES LIVRAISON

Tous dommages corporels, matériels et immatériels pour la période de garantie.........cooeeeeeereneens 30.000.000 euros
dont :
Dommages immatériels non consécutifs pour la période de garante........

15.000.000 euros

Cette attestation est valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-dela
des clauses et conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait a Paris la Défense, le 30 mars 2017
Pour la Compagnie

Allianz @
Allianz Global Corporate & Specisity SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense.,
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge social Société Eurcpéenne immatriculés en Allsmagne sous ls N°HRB 208312
Succursale en France Keriginstrasse 28 Enlraprise soumise au contréle de la Bundesanstalt firr Finanzdienstieistungsaufsicht
1 cours Michelet - CS 30051 80802 Munich Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allsmagne

92076 Paris La Défense Cedex Allemagne

487 424 608 RCS Nanterre v ages allianz.com
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ATTESTATION D’ASSURANCE
L’entreprise d’assurance GENERALI lard, dont le siége social est situé 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, atteste que :

SAUR SAS

11, CHEMIN DE BRETAGNE
540082

92442 1SSY MOULINEAUX CEDEX
SIREN 339.379.984

est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale n” AP392620 pour la période de validité
du 01/01/2017 au 31/12/2017 couvrant les activités professionnelles suivantes :

ENTREPRISE GENERALE
Réalisation de la totalité des travaux d’une opération de construction réalisés en tout ou partie par le
personnel d’exécution de I'entreprise.

TERRASSEMENT

Défrichement, remise a niveau des terres, réalisation a ciel ouvert de creusement et de blindage de
fouilles provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires a
I’exécution des travaux, de remblai, d’enrochement non lié et de comblement (sauf des carriéres)
ayant pour objet soit de constituer par eux-mémes un ouvrage soit de permettre la réalisation
d’ouvrages, Cette activité comprend les sondages et forages.

VOIRIES RESEAUX DIVERS (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de systémes
d’assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clotures.

Réalisation d’espaces verts, y compris les travaux complémentaires de magonnerie.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles,

CONTRACTANT GENERAL

Réalisation d'une opération de construction portant sur la maitrise d'oeuvre et I'exécution des travaux
tous corps d'état, cette exécution étant donnée intégralement en sous-traitance.

Ces marchés sont pris uniquement dans le cadre de réalisation d'ouvrage de :

Voiries Réseaux Divers:

- réseaux et canalisation d'eau potable ou incendie,

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales,

- les ouvrages de voiries y compris fondations et terrassements

Ouvrages d'hygiéne publique :

- stations de pompage, réservoirs et chateau d'eau,

- stations d'épuration des eaux usées et résiduaires,

- Usines de traitement de résidus ou d'effluents urbains,

- Collecteurs d'eaux usées ou pluviales,

- Usines de traitement d'eau potable,

- ouvrages liés a des opérations de traitement et de valorisation des déchets dont la construction
d'unité de tri, compostage, incinération, plateforme de traitement de boues.

Generali Tard, SA au capilal de 94 630 300 euros — Enlreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillel-Will - 75009 Paris
Generali Vie, $A au capital de 332 321 184 euros — Entreprise régie pat le code des assurances 602 062 481 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillet-Will - 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé surle registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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1.PERIMETRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITE

DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent :

« aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus.
L’ouverture de chantier est définie a ’annexe | de Uarticle A. 243-1 du code des assurances.

+ aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d’Outre-Mer.

» aux chantiers dont le colit total de construction HT tous corps d’état, y compris honoraires, déclaré par le maitre
d’ouvrage n’est pas supérieur a la somme de 15.000.000 €.

= aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
o travaux de construction répondant & une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), & des régles
professionnelles acceptées par la C2P* ou a des recommandations professionnelles du programme
RAGE 2012 non mises en observation par la C2P?,
o pour des procédés ou produits faisant ’objet au jour de la passation du marché : 3
- d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique
{ATec), valides et non mis en observation par la C2P* ,
- d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
- d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
() Les Reégles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en ceuvre de I Agence Qualité
Construction) sont listées a 'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de I"Age nce Qualité
Construction (wwiw.qualiteconstruction.com).
() Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le
site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de Ja C2P sont
accessibles sur le site de I’AQC (www.qualiteconstruction.com).
(*) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de I’AQC (www.qualiteconstruction.com)

Dans le cas ol les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, |’assuré en informe
["assureur.

Generali Tard, SA au capilal de 94 630 300 euros — Enlreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillel-Will - 75009 Paris
Generali Vie, $A au capital de 332 321 184 euros — Entreprise régie pat le code des assurances 602 062 481 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillet-Will - 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé surle registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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2.ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale de
l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du
code civil, dans le cadre et les limites prévus par les
dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code
des assurances relatives a |'obligation d’assurance
décennale, et pour des travaux de construction
d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de larticle L.
243-1-1 du méme code.

La garantie couvre les travaux de réparation,
notamment en cas de remplacement des ouvrages,
qui  comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou de démontage
éventuellement nécessaires.

Elle est gérée en capitalisation.

o En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le colit des travaux
de réparation des dommages a l'ouvrage.

o Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le colit des travaux
de réparation des dommages a l'ouvrage dans la
limite du colit total de construction déclaré par le
maitre d’ouvrage et sans pouvoir étre supérieur au
montant prévu au | de larticle R. 243-3 du code des
assurances.

o En présence d’un CCRD :
Lorsqu'un  Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de
l'assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par ledit
contrat collectif.

Durée et maintien de la garantie

La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792
et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la méme durée.

La présente attestation ne peut engager ['assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se

référe.

3.GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Nature de la garantie

Montant de la garantie

Cette garantie couvre le paiement des travaux de
réparation des dommages tels que définis aux articles
1792 et 1792-2 du Code civil et apparus aprés
réception, lorsque la responsabilité de |’assuré est
engagée du fait des travaux de construction
d’ouvrages soumis a I"obligation d’assurance, qu’il a
réalisés en qualité de sous-traitant.

6.000.000 € par sinistre

Durée et maintien de la garantie

compter de la réception.

Cette garantie est accordée, conformément a l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans a

Fait a PARIS le 21/12/2016

- M

Staphane DEDEYAN
Directewr Général Délégué

Generali Tard, SA au capilal de 94 630 300 euros — Enlreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillel-Will - 75009 Paris
Generali Vie, $A au capital de 332 321 184 euros — Entreprise régie pat le code des assurances 602 062 481 RCS Paris — Siége Social : 2, rue Pillet-Will - 75009 Paris
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé surle registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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ENTREPRISE

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous soussignés, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siége social est situé - 14
Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex09, certifions par la présente que la
Sociéte :
SAUR SAS -
11 Chemin de Bretagne ~
CS 40082 -
92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex.

agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment pour le compte de
ses filiales, est assurée par le contrat Tous Risques Sauf N°127 100 212.

Les garanties s'exercent notamment pour le compte de la société désignée ci-apres, laquelle a la
qualité d'assuré
SAUR SAS
11 Chemin de Bretagne- CS 40082
92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Ce contrat garantit 'ensemble des biens mobiliers et immobiliers :
= En propriété ou loués,
= Vendus avec une clause de réserve de propriété,
* Appartenant & autrui, lorsque l'assuré en est, a titre onéreux ou gratuit, utilisateur, occupant,
gardien ou détenteur a quelque titre que ce soit,
= Appartenant au personnel de I'Assuré, lorsque que lesdits biens sont situés dans les
établissements assurés,
= Tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs,

Ainsi que les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements
suivants :

Incendie, Foudre, Explosions, Implosions et électricité, Chute d’appareils de navigation aérienne et
franchissement du mur du son, Tempétes, ouragans, cyclones, tornades, Gréle, chute et/ou poids de
la neige et/ou de la glace, Ruissellement d'eau, de boue ou de lave, Glissements et effondrements de
terrains, Inondation, Séismes, Eruption volcanique, Raz-de-marée, Chocs de véhicules terrestres a
moteur, Fumées, Bris de glaces, Dégats des eaux, Emeutes, Mouvements populaires, Vandalisme,
Malveillance, Sabotage, Terrorisme et Attentats en France (art.L126-2 et L126-3 du Code des
Assurances), Vol, Détériorations immobiliéres consécutives & un vol ou une tentative de vol, Gel
(dommages aux installations), Bris de Machines, Catastrophes naturelles (art.L125-1 et suivants du
Code des Assurances).

et ce, aux clauses et conditions du contrat cité en référence ci-dessus.
La présente attestation d’assurance, valable du 1% avril 2017 au 31 mars 2018 inclus, sous réserve du
paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager les

assureurs au-dela des limites de garanties de la police & laquelle elle se référe

Fait & Paris, Le 31 mars 2017

MAA ARD Assurances Mutuelios






Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :
Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le réseau pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau.
Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;
Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;
Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer
Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés (concentrations et/ou rendement d’élimination) aux performances que doit satisfaire l’installation.
Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement de l’installation sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans journaliers en tenant compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la conformité s’effectue après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur l’année est évaluée par l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a pour mission de donner son avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant.
Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchements placés en limite de propriété et sur lesquels viennent se raccorder les installations intérieures de l’usager.
CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.
Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de distribution de l’eau.
Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements. 
Contrat-abonné : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau.
Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau.
Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.
Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée.
Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.
Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par rapport à l’eau potable consommée, par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de mauvais raccordements.
Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs.
Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :
· les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, destruction d’un ouvrage…),
· opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf,
· Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service.
Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.
Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.
Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou sous-pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte  jusqu’aux unités de dépollution.
Réseau de collecte  intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de propriété).

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2017 accompagnée d’un bref commentaire de leur objet. 
Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir  des incidences sur le service. 
GESTION DE LA RESSOURCE
· Décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.
Le présent décret fait évoluer les articles D. 213-17 et suivants du code de l’environnement relatifs aux comités de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l’article 34 de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des comités de bassin de métropole (hors Corse) et des recommandations émises par le Comité national de l’eau fin 2016 relatif à la composition du premier collège de ces comités. 
Ainsi, des parlementaires et certains représentants de groupements de collectivités territoriales sont désormais membres du premier collège de ces comités, conduisant à une diminution de la représentation de certaines catégories de collectivités, notamment des conseils départementaux. 
Le second collège des usagers comprend désormais des représentants des milieux marins et de la biodiversité. 
Par ailleurs, afin de tirer les conséquences de l’élargissement des missions des agences de l’eau à la préservation de la biodiversité, ce décret élargit à l’ensemble des milieux naturels les compétences de la commission relative aux milieux naturels aquatiques des comités de bassin, et ajuste en conséquence sa composition en y incluant notamment des représentants des comités régionaux de la biodiversité créés par la loi du 8 août 2016 précitée
· Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.
Le présent arrêté fixe pour chaque comité de bassin les représentants des régions, des départements et des communes. Les représentants de ces dernières sont des profils spécifiques classés par catégories (différentes selon la configuration du comité de bassin). Ce peut être, par exemple, des représentants de grandes agglomérations, des communes issues de zone de montagne, de littoral, rurale, agricole, pêche maritime, etc.
· Note technique du 22 aout 2017 relative à l’organisation et la pratique du contrôle par les services et établissements chargés des missions de police de l’eau et de la nature.
La présente note vise à conforter les modalités de coordination des services et des établissements publics en charge de missions de police de l'eau et de la nature à la suite de la modernisation de ses conditions d'exercice et de l'évolution du paysage institutionnel avec, notamment, la mise en place de l'AFB (Agence Française pour la Biodiversité) le 1er janvier 2017.
La présente note porte sur les sujets suivants : 
· Pilotage régional de la politique de contrôle
· Mise en œuvre des contrôles en département : plan de contrôle interservices, programme de contrôle, articulation des campagnes de contrôle, dispositif de suivi
· Suites systématiques : à travers la police administrative (rapport de manquement administratif impliquant une mise en demeure systématique) et la police judiciaire (transmission du PV au Procureur de la République) 
· Traçabilité des contrôles : à travers notamment un logiciel interne dénommé « Licorne ».
· Communication : est prévu l’établissement d’un plan de communication s’appuyant sur la presse écrite et audio-visuelle à l’attention de catégories de personnes susceptibles de faire l’objet de contrôles particuliers (en amont, pendant et après les contrôles)
· Arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le présent arrêté, dont le projet était en consultation jusqu’à débout aout 2017 et qui entrera en vigueur au 01/01/2018, vise à modifier la partie relative aux émissions dans l'eau et à la surveillance des rejets aqueux afin de prendre en compte les exigences européennes formulées dans la Directive 2000/60/CE (intégration des substances dangereuses et révision des valeurs limites d'émission) et les enseignements de la deuxième campagne de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau (RSDE 2).
Les objectifs poursuivis par cet arrêté sont notamment d’étendre l’effort de réduction des émissions de substances dangereuses à tous les gros émetteurs relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement et de dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance de ces émissions. Par ailleurs, ce texte propose des valeurs limites d’émissions dans l’eau appropriées, en cohérence avec les résultats de la campagne RSDE et les références européennes relatives à la Directive IED et aux documents BREFs.
Les arrêtés modifiés concernent spécifiquement les activités suivantes (en plus de la modification de l’arrêté du 02/02/98) : 
- Papeteries 
-
Verreries 
-
Abattage d'animaux 
-
Traitement des sous-produits animaux 
-
Traitement et revêtement de surface 
-
Blanchisseries 
-
Préparation/conservation de produits alimentaires d'origine animale 
-
Préparation/conservation de produits alimentaires d'origine végétale 
-
Activités de transformation de matières laitières ou issues du lait 
-
Extraction ou traitement des huiles et corps gras 
-
Préparation et conditionnement de vins 
-
Alcools de bouche 
-
Incinération et co-incinération de DND 
-
Incinération et co-incinération de déchets dangereux 
-
Incinération de CSR 
-
Stockage de déchets dangereux 
-
Stockage de DND 
-
Installations de combustion 
-
Stockage de liquides inflammables
· Note technique du 19 septembre 2017 relative à la mise à jour des états des lieux du troisième cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau.
Cette note explique les points essentiels relatifs à la mise à jour des états des lieux de la directive cadre sur l’eau en 2019 et introduit le guide technique national d’accompagnement de ce travail.
Pour rappel, il appartient au comité de bassin de procéder à un état des lieux du bassin, c'est-à-dire à une analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités humaines sur l'état des lieux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau dans le bassin. Il est mis à jour au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE), puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
La note précise que la mise à jour de l'état des lieux doit s'appuyer sur le partage et l'appropriation des analyses produites par les acteurs du bassin, condition jugée indispensable à la bonne préparation du troisième cycle de gestion (2022-2027). Une consultation devra être organisée sur le calendrier de mise en œuvre de la Directive, le programme de travail et la synthèse provisoire des questions importantes relatives au bassin.
La consultation du public, d'une durée de 6 mois, aura lieu entre novembre 2018 et mai 2019 sous l'égide des comités de bassin.
Par ailleurs, pour aider les services secrétariats techniques de bassin, un guide national a été publié (uniquement consultable par les services de l’Etat). Ce guide précise, notamment, les différentes notions de la Directive utiles pour l'état des lieux et définit les méthodes et données à utiliser pour la caractérisation des pressions
Enfin, la note demande de simplifier le rapportage européen des SDAGE et programmes de mesures prévus en 2022 par une bancarisation des données issues de l'état des lieux dès la fin des travaux, en se basant sur la grille de rapportage européenne présentée en annexe du guide.
AUTORISATIONS
· Arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
Le présent arrêté, prévu par l'article R.122-3 du code de l'environnement, fixe un modèle national pour les demandes d'examen au cas par cas des projets, plans et programmes qui y sont soumis. 
Ce modèle, qui prend la forme d'un formulaire homologué CERFA, est obligatoire à compter du 22 janvier 2017.
· Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.
En vertu de la loi du 02/01/2014, des expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été menées dans certaines régions concernant les ICPE et les IOTA  (soumis à la législation sur l'eau). 
La loi du 17/08/2015 relative à la transition énergétique a étendu, à compter du 01/11/ 2015, ces expérimentations à la France entière pour les ICPE relatives aux énergies renouvelables et pour les IOTA. L'objectif de ces expérimentations était de simplifier les procédures pour faciliter la vie des entreprises sans régression de la protection de l'environnement.
Par  la présente ordonnance, le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif en inscrivant de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique.
L'ordonnance crée ainsi, au sein du livre Ier du code de l'environnement, un nouveau titre VIII intitulé « Procédures administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale », composé des articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56.
· Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.
L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations.
Le présent décret, pris en Conseil d’Etat, précise les dispositions de cette ordonnance en fixant notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. 
Par ailleurs, ce décret tire les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du code de l'environnement et les autres codes concernés.
· Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.
L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a mis en place une nouvelle autorisation environnementale avec une procédure d'instruction et de délivrance harmonisée entre différentes législations. 
En application de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et de son décret d’application n°2017-81 susvisés, ont été fixées les modalités de procédure et d'instruction ainsi que les pièces communes à toutes les demandes. 
Le présent décret vise à compléter ce dispositif avec pour objectif de préciser le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L.181-8 et R.181-15 du code de l’environnement. 
Ce décret présente par ailleurs les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation tient lieu. 
Ce décret précise également les modalités d'instruction par les services de l'Etat et les délais qui s'imposent à eux pour instruire un dossier d'autorisation environnementale. 
Enfin, il prévoit un arrêté fixant le modèle de formulaire de demande d'autorisation.
· Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement.
La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement conditionne la délivrance d'une autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet, la réalisation préalable d'une évaluation environnementale.
La Commission européenne a estimé que n’était pas conforme à la Directive, le dispositif français qui résulte des dispositions de l'article L.171-7 du code de l'environnement autorisant l'autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d'activité dans le cas où une installation est exploitée sans l'autorisation requise.
La présente ordonnance a donc pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté : 
en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l'exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.
en prévoyant la possibilité pour l'autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l'installation à moins que des motifs d'intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l'environnement ne s'y opposent.
Par ailleurs, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l'autorité administrative sera tenue d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation illégale. 
L'autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. A cet égard et pour assurer l'effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d'étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l'autorité administrative peut prononcer une amende administrative.
· Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.
Le présent décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 
Le présent décret modifie le régime de certaines modalités de participation et d’information du public : 
Débat public : 
Procédure de saisine de la Commission Nationale de Débat Public (CNDP), déroulé du débat, production de documents par le porteur de projet, etc.
Organisation de la CNDP,
Organisation de la concertation, de la conciliation et du droit d’initiative.
Évaluation environnementale : modification mineure du champ d’application et du contenu du dossier.
Enquête publique : modifications mineures de la procédure d’enquête publique (composition du dossier, organisation, modalités de formalisation des observations/propositions du public, suppression de l’article relatif à la durée de l’enquête), modalités de participation du public pour les projets non soumis à enquête publique.
Le présent décret modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes (urbanisme, expropriation pour cause d’utilité publique, forestier, sécurité sociale) et divers décrets.
· Note technique du 27 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’autorisation environnementale.
La présente note expose les modalités d’application de l’ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autori​sation environnementale, du décret no 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environ​nementale et du décret no 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
· Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet
Le décret vise à évaluer, par la voie d'une expérimentation conduite pendant deux ans, l'intérêt de reconnaître au préfet la faculté de déroger à certaines dispositions réglementaires pour un motif d'intérêt général et à apprécier la pertinence de celles-ci. A cet effet, il autorise, dans certaines matières, le représentant de l'Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation, afin de tenir compte des circonstances locales et dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques.
· Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures
Dans le cadre de l'expérimentation objet de cet arrêté, il peut être dérogé aux prescriptions fixées par l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, dans les conditions fixées par ce nouvel arrêté.
EXPLOITATION DES OUVRAGES
· Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat (entrée en vigueur au 1er janvier 2018).
Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l'attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.
En vertu du présent décret, chaque organisme doit déterminer l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure de recueil des signalements et l'adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse. Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l'Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d'arrêté. 
Les organismes peuvent prévoir de n'établir qu'une seule procédure commune à plusieurs d'entre eux sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés.
Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle. 
Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d'une capacité suffisante pour exercer ses missions. 
Les procédures mises en œuvre doivent faire l'objet d'une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d'en avoir une connaissance suffisante.
· Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Les principales modifications sont les suivantes :
La suppression de la disposition imposant l’implantation des STEU à une distance minimale de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public ;
L’insertion de la démonstration du respect des dispositions relatives à la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires () dans la demande d'autorisation ou la déclaration des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5 doit désormais également comprendre, concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements ;
L’obligation, pour les agglomérations d’assainissement concernées, de disposer d’un cahier de vie de leur système d’assainissement au plus tard le 31 décembre 2017 ;
Dans le tableau 4 de l’annexe 2 sur les paramètres et les fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : les unités du code Sandre sont modifiées dans la ligne relative aux zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre azote) en entrée et en sortie.
· Décision 2017/1583 de la Commission du 1er septembre 2017 désignant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, la norme EN ISO 17994:2014 en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques.
En application de la directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, les États membres doivent veiller à ce que l'analyse de la qualité des eaux de baignade soit effectuée conformément aux méthodes de référence.
La norme EN ISO 17994:2014 « Qualité de l'eau — Exigences pour la comparaison du rendement relatif des micro-organismes par deux méthodes quantitatives » est désignée en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques.
DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
· Décret no 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.
Le présent décret fait évoluer les articles D. 213-17 et suivants du code de l’environnement relatifs aux comités de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l’article 34 de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des comités de bassin de métropole (hors Corse) et des recommandations émises par le Comité national de l’eau fin 2016 relatif à la composition du premier collège de ces comités. 
Ainsi, des parlementaires et certains représentants de groupements de collectivités territoriales sont désormais membres du premier collège de ces comités, conduisant à une diminution de la représentation de certaines catégories de collectivités, notamment des conseils départementaux. 
Le second collège des usagers comprend désormais des représentants des milieux marins et de la biodiversité. 
Par ailleurs, afin de tirer les conséquences de l’élargissement des missions des agences de l’eau à la préservation de la biodiversité, ce décret élargit à l’ensemble des milieux naturels les compétences de la commission relative aux milieux naturels aquatiques des comités de bassin, et ajuste en conséquence sa composition en y incluant notamment des représentants des comités régionaux de la biodiversité créés par la loi du 8 août 2016 précitée.
· Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.
Le présent arrêté fixe pour chaque comité de bassin les représentants des régions, des départements et des communes. Les représentants de ces dernières sont des profils spécifiques classés par catégories (différentes selon la configuration du comité de bassin). Ce peut être, par exemple, des représentants de grandes agglomérations, des communes issues de zone de montagne, de littoral, rurale, agricole, pêche maritime, etc.
· Décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017 relatif aux conseils d'administration des agences de l'eau.
Le présent décret modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau pour prendre en compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation en leur sein des membres des conseils d'administration des agences de l'eau par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Concernant le premier collège, les textes ne font plus allusion aux représentants des collectivités territoriales "élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin" mais ceux "élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin" composés de représentants des collectivités territoriales.
Concernant le second collège, le texte réécrit sa composition : les représentants des usagers de l'eau sont choisis parmi les membres du second collège du comité de bassin, en précisant le nombre de représentant(s) pour chaque catégorie.
Il prévoit enfin la faculté de recourir aux délibérations à distance et en fixe les modalités
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L’essentiel de l’annee


Les temps forts et les chiffres clés de l’année d’exercice











331 386 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur








2 980 branchements raccordés 





Prix de l’assainissement 3 € TTC / m3


Au 1er janvier 2018 pour une facture de 120 m3





76,23 kmL de réseau 





1 084 ml hydrocurés avec le camion





13 interventions de débouchage 





27 Poste(s) de relèvement





1 station(s) d’épuration 








17 700 eq/hab.








449 661 m3 épurés








Boues évacuées : 113,298 tMS 











Le contrat


Le respect des obligations contractuelles, notre principale préoccupation

















Presentation de l’entreprise


Saur, une organisation et une méthode éprouvée








NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour mieux décider grâce à une organisation avant-gardiste et des outils spécifiques











Le service aux usagers 


Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations














Bilan de l’activite de cette année


Un regard sur notre activité 





La qualité du traitement


La qualité du traitement, notre priorité














Les indicateurs de performance


Garantir la performance de votre réseau




















Les interventions réalisées


Préserver et moderniser votre patrimoine





�
2017�
�
Hydrocurage préventif (ml)�
1 084�
�
Passage caméra�
1 642,5�
�
Hydrocurage ponctuel réseau/branchements (nombre)�
13�
�
Nettoyage postes de relevage (nombre)�
20�
�
 





Les propositions d’amélioration


Améliorer votre patrimoine, une priorité














Le care


Le compte rendu financier sur l’année d’exercice














Annexes














Le service aux usagers 


Leur satisfaction au cœur de nos préoccupations














Bilan de l’activite de cette année


Un regard sur notre activité 











La qualité du traitement


La qualité du traitement, notre priorité








�





� HYPERLINK "https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_sécurité_des_systèmes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809"����





Les indicateurs de performance


Garantir la performance de votre réseau




















Les interventions réalisées


Préserver et moderniser votre patrimoine











Les nouveaux textes reglementaires











Le glossaire
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